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HRVATSKA

SOLAR PROJEKT CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

projektni management za
i fotonaponsku

k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

1.1. REGISTRACIJA PODUZECA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

110019367
OIB:

56475053919
TVRTKA:

1 SOLAR PROJEKT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u
solarnoj energiji

1 SOLAR PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
2 Split (Grad Split)
Cesta mira 16

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

LA - Proizvodnja elektriéne energije

1 * - Proizvodnja elektriéne energije iz
alternativnih izvora: solarna energija

1 * - Trgovanje, posredovanje'i zastupanje na trZistu
elektriénom energijom

1, = - Projektiranje, proizvodnja, instalacija i

odrZavanje solarnih i fotovoltazZnih uredaja iz
obnovljivih izvora energije

1= - Elektroinstalacijski radovi, uvodenje
instalacija za grijanje i klimatizaciju

L= - Poslovno savijetovanje na podru¢ju elektriéne
energije i solarnih uredaja

1 * - Odrzavanje brodova - instaliranje i popravak

brodskih instalacija

Kupnja i prodaja robe

1 = - Trgoval&ko posredovanje na domaé¢em i inozemnom

trzistu

6 . X - projektiranje elektroinstalacija

ispitivanje instalacija gromobrana,

elektroinstalacija, uzemljivaca i zaStite od

stati&kog elektriciteta

- proizvodnja elektricne opreme

- proizvodnja elektri&kih komponenata i plo&a

struéni poslovi prostornog uredenja

- projektiranje, gradenje, uporabe i uklanjanje
gradevina

- nadzor nad gradnjom

- poslovi upravljanje nekretninom i odrzZavanije
nekretnina

6 * - posredovanje u prometu nekretnina

a * - poslovanje nekretninama

o) [ ol
*
I I

[e) W) Ne) o))

* * * *
I

* *

o O
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PREDMET POSLOVANJA:

- pruZanje usluga informacijskog drustva
- izdavacka djelatnost
- knjigoveski i zavrdni radovi
- priprema i izrada tiskarske forme
- umnoZavanje snimljenih zapisa
- tiskanje casopisa i drugih periodié&nih
publikacija, knjiga i bro3ura, karata i atlasa,
plakata, reklamnih kataloga, prospekata i
drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika,
kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih
publikacija, pomoéu knjigotiska, ofseta,
fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih
. tiskarskih strojeva, strojeva za umnoZavanje,
rac¢unalnih pisaca, fotokopiranje i
termokopiranje
6 ¥ - proizvodnja i izdavanje racunalnih programa
(softwera)
G * - pruZanje savjeta o radunalnoj i programskoj
opremi
NG - rac¢unalne i srodne djelatnosti
B8.% - iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
ukljucujuéi racunala
6 * - servis uredskih strojeva i opreme ukljucujuéi
rac¢unala
- iznajmljivanje programske opreme (software-a)
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

* o Ok o O F

Y O OY OY OY OV

o O OY O OO
* F * * Ok

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

6 Michael Stormer, OIB: 51790839033, strana osobna iskaznica:
L7MRO3RG8, Stadt Minden, Njemacka
Njemacka, Minden, Herderstr 14

4 - ¢lan drustva

5 Boris Tudor, OIB: 95822174349
Split, Cesta mira 16
5 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Boris Tudor, OIB: 95822174349
Split, Cesta Mira 16
- ¢lan uprave
- direktor, zastupa Druitvo pojedinaéno i samostalno

w w

6 Michael Stoermer, OIB: 51790839033, putovnica: L7MRO3RGS,
Stadt Minden, Njemacka, Njemacka
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projektni manogement za solarnu
HRVATSKA i -

N v
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3OV

k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

-REPUBLIKA HRVATSKA
RGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

= SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6
6

Njemacka, Minden, Herderstr 14
- &lan uprave

- direktor, zastupa Dru3tvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

2

DruStveni ugovor o osnivanju drudtva s ograni&enom
odgovornoSéu od 28.11.2008. godine.

Odlukom Elanova Drudtva od 2. oZujka 2009. godine,
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 28. studenoga 2008.
godine, u &l. 3 odredbe o sjedistu.

ProCiséeni tekst Drustvenog ugovora od 2. oZujka 2009.
godine, s potvrdom javnog biljeZnika, dostavljen u Zbirku
isprava suda.

Odlukom &Elanova Drustva od 11. veljace 2011. godine,
izmijenjen je Drustveni ugovor od 2. ozZujka 2009. godine, u
cijelosti.

Potpuni tekst DruStvenog ugovora o osnivanju s potvrdom
javnog biljeZnika od 11. velja&e 2011. godine, pohranjen je
u Zbirku isprava.

Odlukom &¢lanova Drustva od 7. oZujka 2013. godine,
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 11. veljade 2011. godine,
u ¢l. 3. odredba o &lanovima dru3tva, u &l. 4. odredba o
djelatnostima, u &l. 6. odredba o poslovnim udjelima, u &l.
19. odredba o broju ¢&lanova uprave.

Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od 7. oZujka 2013. godine,
s potvrdom javnog biljeZnika, dostavljen u Zbirku isprava
suda.

FINANCIJSKA I1ZVJES3CA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja
eu 09.05.12 2011 01.01.11 - 31.12.11 GFI-POD izvjeStaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/1016-2 30.12.2008 Trgovacki sud u Zadru
0002 Tt-09/527-7 01.04.2009 Trgovalki sud u Splitu
0003 Tt-10/4555-4 28.12.2010 Trgova&ki sud u Splitu
0004 Tt-10/4619-2 15.01.2011 Trgova&ki sud u Splitu
0005 Tt-11/830-4 12.04.2011 Trgovalki sud u Splitu
0006 Tt-13/1362-8 20.05.2013 Trgovacki sud u Splitu
eu 7 28.09.2010 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2011 elektroni&ki upis
D004, 2013-06-17 12:19:01 Stranica: 3 od 4
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PUBLIKA HRVATSKA

GOVACKI SUD U SPLITU
¥

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 09.05.2012 elektronilki upis

U Splitu, 17. lipnja 2013.
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1.2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

SOLAR PROJEKT d.o.o0. donosi
RJESENJE Br.: 07/18

Kojim se
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.
Imenuje za projektanta projektno tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ;
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE TE ZASTITE OD
UDARA MUNJE
Gradevine: CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

Zeljka Selingera 1, 48 000 Koprivnica

k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica
Investitor:  OPCA BOLNICA ,,DR. TOMISLAV BARDEK*

Zeljka Selingera 1, 48 000 Koprivnica

OIB: 44899993850

Br. projekta: 07/18

ObrazlozZenje:

Imenovani Kristijan Covi¢ udovoljava uvjetima iz Zakona o gradnji (,Narodne
novine“ br. 153/13, 20/17), polozio je Struéni ispit (Uvjerenje o polozenom
stru¢nom ispitu br. 133-04/15-03/72) te je upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera
elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (redni broj 2672, s
danom upisa 11.12.2015.).

U Splitu - ozujak, 2018.

Direktor:

Boris Tudor, ing.el.
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1.3. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH

PROJEKTANATA
e
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/N-800-01/15-01/73

Urbroj: 504-05-15-3

Zagreb, 14. prosinca 2015. godine

Na temelju Slanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama in2enjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine”, broj 78/2015,) Hrvatska komora InZenjera elekirotehnike,
szmﬁmuupbulmmwwmmnﬂwmkemlmm
elektrotehnike, kojl je podnio Kristijan Covié, mag.ing.el., SPLIT, Mejasi 58, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U lmenik oviastenih inzenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Kristijan Covi¢, mag.ing.el,,
SPLIT, pod rednim brojem 2672, s danom upisa 11.12.2015, godine

2. Upisom u Imenik oviastenih in2enjera elektrotehnike, Kristijan Covié mag.ing.el., stjede pravo
na uporabu strukovnog naziva “oviasten! inZenjer elektrotehnike™ i moZe obavijati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta IN glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnitke struke, te posiove strutnog nadzora gradenja U svojstvu odgovorne osobe
(nadzomog In2enjera) u okviru zadate elektrotehnitke struke u skiadu s Clancima 52. | 53,
stavak 1. Zakona o posiovima i djetatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
du2nosti sukiadno posebnim propisima.

3. Owvlastenl inZenjer elektrotehnike posiove iz totke 2. ovoga Rjesenja du2an je obaviatl sukladno
temeljnim nadelima | pravilima struke koje treba pottivati oviadteni inZenjer eiektrotehnike.

4. Na temeiju &lanka 26. stavka 5. Zakona o komorl arhitekata | komorama inZenjera u
graditelistvu | prostornom uredenju oviastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE [zdaje
“inZenjersku iskaznicu™ i "pecat”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Oviadteni in2enjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionaine
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana |
obnavlja svake godine

6. Oviadteni inZenjer elektrotehnike duzan je platati HKIE tianarinu | ostala davanja koja utvrde
tijeta HKIE, osim u sluéaju mirovanja Slanstva, te pri prestanku Sanstva u HKIE podmiritl sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Oviasteni in2enjer elektrotehnike Ima prava | duZnosti u skiadu s Clankom 21. stavkom 1
podstavkom 6. Zakona o komon arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju.

4. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2 000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist ratuna HKIE.

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.
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ObrazioZenje
&ﬁrgﬁn%mimﬂ.m&bjelﬂmnuwummwwwm

Dana 11.12,2015. godine proveden je postupak razmatrana dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik oviasienih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijienjeno da imenavani u
skiadu s tlankom 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju (“Narodne novine”, broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Oviasten| in2enjer elekirotehnike upisom u Imenik oviastenih inZenjera elekirotehnike HKIE stjede pravo
na obavljanje posiova projektiranja ¥ili strunog nadzora gradenja u svojstvu odgovome osobe u okviry
zadate elektrotennitke struke, sukladno Zakonu | Statuty HKIE.

Oviasten| inZenjer ukmmmmmjummwmm nadzora gradenja prema
dlanku 19. Zakona o poslovima i dielatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine”, broj
7%wmmumm,nmmm ili u pravnoj osobl registrirano; za
tu

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slutaju mirovanja Slanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionaline odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdobije od
godinu dana | obnavija svake godine

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjete pravo na "pecat™ i
“inZenjersku iskaznicu"” koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni in2enjer elektrotehnike ima prava | duznosti u skladu s Slankom 21. stavkom 1. podstavkom 8.
Zakona 0 komori arhitekata | komorama in2enjera u graditeljstvu | prostornom uredenju | Statutom
Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito placati Slanarinu,

Ovlasteni in2enjer elektrotehnike duZan je u obavijanju posiova projektiranja Will struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona | posebnih zakona, tehnitka pravila,

emisije Republike Hrvatske koji su zalijepheni na podnesak | ponisteni peéatom ovog tijela prema Tar.
br. 1. | 2. Zakona 0 upravnim pristojbama. ("Narodne novine”, br. 8/98, 77/96, 95/87, 131/07, 68/98,
. 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153405, 129/06, 117/07, 25/08,
, 200110, 6910, 126/11, 112/12§ 80113),

H

wmmeNMOpknumu.bmuMom
. 126. Zakona o komori arhitekata | komorama in2enjera u graditeljstvu | prostornom uredenju donosi

*i

g 3

ka o pravnom lijeku:
ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ali se mo2e pokrenuti upravni spor podnosenjem tuZbe
pravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjedenja,

1

S\ 15 Predsjednik

Dostaviti: 4, 8800
1. Knistian Covié, 21000 SPLIT, Mejaki 59 \“@L-
2. U Zbirku isprava Komore

3 Komore
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1.4. ISPRAVE

Na temelju ¢lanka 14. stavak 3 i 4 Zakona o zastiti od pozara (“Narodne novine” br.
92/10) donosim

ISPRAVU

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u ovom:

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
REKONSTRUKCIJA UNUTARNJE RASVJETE | NAPAJANJE SUSTAVA
KLIMATIZACIJE | VENTILACIJE

CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

supanija: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ZELJKA SELINGERA 1, 48 000 KOPRIVNICA

na lokaciji: k.¢. 1250/1, k.o. Koprivnica

izradene sukladno Zakonu o zastiti od pozara, te su u njemu primijenjene mjere
zastite od pozara sukladne navedenom Zakonu, tehnickim normativima i normama
za ovakovu vrstu objekata.
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Na temelju Zakona o zastiti na radu (“Narodne novine” br. 71/14, 118/14, 154/14)
donosim

ISPRAVU

kojom se potvrduje da su u ovom

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
REKONSTRUKCIJA UNUTARNJE RASVJETE | NAPAJANJE SUSTAVA
KLIMATIZACIJE | VENTILACIJE

CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

supanija: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ZELJKA SELINGERA 1, 48 000 KOPRIVNICA

na lokaciji: k.¢. 1250/1, k.o. Koprivnica

primijenjena tehniCka rjeSenja sukladno Zakonu o zastiti na radu, te su u njemu

primijenjene mjere zastite na radu sukladne navedenom Zakonu, tehniCkim
normativima i normama za ovakovu vrstu objekata.

P _ Projektant:
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Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13) te Pravilnika
0 sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (“Narodne novine” br. 98/99) donosim

1ZJAVU

o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom i odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
(T.D.: 07/18)

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA UNUTARNJE RASVJETE | NAPAJANJE SUSTAVA
KLIMATIZACIJE | VENTILACIJE

CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

zupanija: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ZELJKA SELINGERA 1, 48 000 KOPRIVNICA
na lokaciji: k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Ovaj projekt je uskladen s:
a) Odredbama prostornih planova kako slijedi:

1. Odluka o donoSenju Prostronog plana uredenja Grada Koprivnice (GGK
4/06., 5/12., 3/15., 5/15. (procisceni tekst))

2. Odluka o donoSenju Generalnog urbanistickog plana Koprivnice (GGK
4/08., 5/08., 7/14., 1/15. (prociscéeni tekst))

b) Odredbama posebnih zakona i drugih propisa kako slijedi:
3. Zakon o normizaciji (“Narodne novine” br. 80/13)
Zakon o prostornom uredenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17)
Zakon o gradniji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17)
Pravilnik o kontroli projekta (“Narodne novine” br. 32/14)
Zakon o zastiti od pozara (“Narodne novine” br. 92/10)
Zakon o zastiti na radu (“Narodne novine” br. 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (“Narodne
novine” br. 88/12)

10.Tehni€ki propis za niskonaponske elektricne instalacije (“Narodne novine”
br. 05/10)

11.Pravilnik o tehnic¢kim normativima za zaStitu od statiCkog elektriciteta
("Sluzbeni list“ br. 70/73)

© 0o N o 0 b

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.



= SOLAR PROJEKT CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
HRATIA | RESSERS k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica List 15

12.Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i
pripadajucih trafostanica ("Sluzbeni list“ br. 13/78 - "Narodne novine br.
53/91)

13.Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja
od prenapona ("Sluzbeni list“ br. 7/71, 44/76 - "Narodne novine" br. 53/91)

14.Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
("Narodne novine" br. 87/08, 33/10)

15. Hrvatske norme odgovarajuceg podruc¢ja (HRN EN 12464-1:2012)
16.Zakon o zastiti okolia ("Narodne novine" br. 80/13)

17.Zakon o zastiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13)

18.Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciSc¢enja ("Narodne novine" br. 80/13)

19.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (“Narodne novine” br. 146/05)

20.Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (“Narodne
novine” br. 112/17)

21.Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave ("Narodne novine" br. 145/04)

. > Projektant:
58 ARISTIIAN COVIC
&—mmagiogel, ~ -~
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Kristijan Covié)imag.ing.el.
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1.5. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA | MJERA ZA PRIMJENU
ZASTITE NA RADU

Izvoda€ radova je duZan osigurati tehniCka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu
prilikom izgradnje i montaze opreme koja je predmet ovog projekta. Korisnik je duzan to isto
osigurati poslije primopredaje objekta, za vrijeme koriStenja i odrZzavanja objekta.

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako, da su svi neizolirani
dijelovi elektro opreme el. instalacije koji mogu biti pod naponom smjesteni u zatvorene
ormare, a sva spajanja su izvedena u razvodnim i priklju¢nim kutijama ili odgovarajuéim
priborom za vanjska spajanja.

Zastita od indirektnog dodira (previsokog napona dodira) izvedena je TN-S sustavom uz
automatsko iskljuéenje napajanja (koristenje zastitnih strujnih sklopki). Svi metalni dijelovi
elektro opreme, koji ne pripadaju strujnom krugu, ali uslijed greSke mogu do¢i pod napon,
posebnim su vodi€em galvanski vezani na zastitni vodi€. Istovremeno su svi metalni dijelovi
medusobno povezani FeZn trakom ili Cu vodi¢em odgovarajuéeg presjeka, ¢ime se postize
izjednacenje potencijala pri pojavi potencijalnih razlika uslijed unutarnjih ili vanjskih utjecaja.

Zastita od Stetnih djelovanja kratkog spoja izvedena je osiguraCima propisanih veli¢ina
zavisno od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova proraCunati su na
maksimalnu snagu i kontrolirani na dozvoljeni pad napona.

Na vratima razvodnog ormara treba obavezno nalijepiti oznaku: "OPREZ VISOKI NAPON" i
oznaku sustava zastite.

Zastita od mehanickih ostecenja predvidena je ispravnim polaganjem kabela.

Nakon izvedbe instalacije istu treba pregledati i provjeriti djelovanje zastite. Treba izmijeriti
otpore izolacije u pojedinim strujnim krugovima i provijeriti otpor uzemljenja. Izvoda¢ o tome
treba izdati odgovarajuéi atest

1.6. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

Moguénost nastajanja pozara uslijed djelovanja elektri¢ne struje:
- kratki spojevi uslijed kvarova na uredajima ili zbog oStecenja izolacije
- opasnost zbog toplinskog djelovanja trosSila na elektroinstalaciju
- preopterecenje vodova i ugradene opreme

- opashost od statickog elektriciteta, djelovanje elektricnog Iluka, iskrenja,
nedozvoljenih manipulacija.

Zastita od navedenih opasnosti provedena je koriStenjem takve ugradene opreme i
elemenata instalacije koji su u granicama nominalnih vrijednosti, te pravilnim rukovanjem i
propisanim odrzavanjem.

Elektroinstalacije se polazu na mjestima gdje temperatura ne prelazi vrijednost od 50°C. U
praksi je temperatura radnog prostora dosta manja.

Svi instalacijski vodovi dimenzionirani su na zagrijavanje i struju kratkog spoja, a izabrani
izolacioni materijali su negorivi i ne razvijaju temperaturu koja moze zapaliti okolni prostor.

Da bi navedene mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne potrebno je da se izvoditel;
radova na elektroinstalacijama pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvodi paZljivo i u
skladu s danim propisima.

Prije preuzimanja instalacije potrebno je mjerenjem utvrditi otpore izolacije, otpor uzemljenja.
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1.7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

Kontrolu kvalitete tijekom gradnje provodi nadzorni inzenjer. Svi radovi trebaju se izvoditi
prema projektu i biti uskladeni s ostalim radovima na gradevini.

Sav materijal i oprema koja se upotrijebi mora odgovarati zahtjevima hrvatskih normi. Ukoliko
se utvrdi da je koriSten materijal ili oprema koja ne ispunjava trazene zahtjeve, na zahtjev
nadzornog inZenjera, a na racun izvodaca, mora biti zamijenjena odgovaraju¢om.

Narocitu paznju prilikom izvodenja treba posvetiti provodenju mjera zastite na radu i zastite
od pozara.

Uz dokaze o kvaliteti ugradene opreme i izvedenih radova izvoditelj mora dostaviti Izjavu
odgovorne osobe da su primijenjeni materijali u skladu s vazeéim propisima i normama.
Ispitivanje kvalitete izvedenih radova mozZe obaviti samo za to ovlaSteno poduzece, a treba
biti provedeno prema Zakonu o normizaciji (“Narodne novine” br. 80/13).

Za sve eventualne promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena
suglasnost nadzornog inZenjera ili projektanta.

Instalacija mora biti izvedena sukladno projektnom rjeSenju, pravosnaznim hrvatskim
normama i pravilima struke.

Radovi moraju biti kvalitetno izvedeni, a nekvalitetno izvedene radove izvodac je duzan na
svoj raCun ispraviti.

Nastavljanje vodova dozvoljeno je priborom i postupkom sukladnim zahtjevima tehnickih
propisa. Razvodenje vodova smije se izvoditi iskljuivo u odgovarajuéim prikljucnim i spojnim
kutijama (IP zastita).

Izvodenjem radova ne smiju se oStetiti postojece instalacije.

Instalaciju uzemljenja, odnosno povezivanja metalnih masa izvesti sukladno projektiranom
rieSenju i sa $to duzim cijelim komadima, kako bi bilo $to manje nepotrebnih spojeva.
Spojeve izvoditi upotrebom propisanog spojnog pribora i postupka zastite od korozije
premazima (bitumen, tekuci cink).

Po zavrSetku svih elektroradova, a prije kona¢nog pustanja instalacija u pogon, moraju se
provesti slijedeca ispitivanja, te priloZiti odgovarajuci atesti

- ateste ugradene opreme i materijala

- atest o izvrSenim mjerenjima otpora izolacije

- atest o izvrSenim mjerenjima otpora petlje - otpornost na KS

- atest o kvaliteti primjenjenog sustava zastite od previsokog napona dodira
- atest o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

- atest o vrijednosti otpora uzemljenja

- atest o povezivanju metalnih masa

- uredno voden dnevnik radova
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2. TEHNICKI OPIS
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2.1. UVOD - OSNOVNI CILJEVI

Zgrada se nalazi u Koprivnici, na adresi ulica doktora Zelika Selingera bb, a
izgradena je na k.¢. 1250/1, k.o. Koprivnica. Zgrada je nestambena, javne namjene —
opc¢a bolnica. Narucitelj projekta energetske obnove je Opca bolnica ,dr. Tomislav
Bardek”, Zeljka Selingera 1, Koprivnica.

Zgrada je izgradena 1976. godine, u skladu s vaze¢im propisima tog vremena, te je
rekonstruirana i dogradivana tijekom godina. Zgrada, uklju€ivo s novom internom
bolnicom, ima ukupno bruto povrSinu oko 40.100 m?, dok je samo centralna zgrada
bruto povrsine od oko 18.500 m?. Sastoji se od podruma, prizemlja i 8 etaza. Zgrada
je jedinstvena uporabna cjelina.

| GEOPORTAL
W "

portal.gu.hr Ispisano .03.21 8.
0 50m NAPOMENA: NIJE JAVNA ISPRAVA

Slika 1. Lokacija gradevine

Zgrada je slobodnostoje¢a, razvedenog oblika, s odstupanjem od sjevera za cca 5
stupnjeva. Glavni pjeSacki ulaz u gradevinu nalazi se sa sjeverne strane, no vise
ulaza se nalazi sa svih strana gradevine.

Duz zapadne strane centralna je zgrada dogradena sa zgradom nove interne
bolnice, projektirane 2004. godine. Centralna zgrada je sa zgradom nove interne
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bolnice povezana sustavom unutarnjih hodnika, tvoreéi prostornu i funkcionalnu
cjelinu, te je prilikom izrade projekta toplinske zastite uzeta u obzir kao zasebna
zona. Zgrada nove interne bolnice je dogradena prije 10 godina, te u veéem dijelu
zadovoljava Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrade,
te samim time nije predmet obnove.

Podrum, prizemlje i svih 8 katova centralne zgrade sastoje se od Cetiri krila poloZena
sa svake strane centralne komunikacijske jezgre, od nje konstrukcijski dilatirana,
tvoredi na taj na€in osnovnih 5 dilatacija tlocrtnog oblika grékog kriza koje se protezu
kroz zgradu. Uz njih na etazama od podruma do 3. kata nalaze dodatne dilatacije
kao blokovi prostorija razli€itih namjena. Centralna komunikacijska jezgra se sastoji
od: hodnika koji se proteze po obodu oko bloka koji €ine dvokrako stubiste, te 2 veca
I 2 manja dizala. Na zapadnoj stranici obodnog hodnika su dodatna 2 servisna dizala.
Ostale dilatacije imaju vlastite vertikalne komunikacijske jezgre.

Uz osnovni volumen zgrade nalazi se dvoetazni paviljon s ordinacijama, povezan s
osnovnom zgradom putem vanjskog trijema u prizemlju, te zatvorenog hodnika na 1.
katu. Paviljon u prizemlju ima vlastite ulaze na juznom procelju, jedno vanjsko
stubiSte i jedno unutarnje stubiSte bez dizala, smjeStena uz isto¢no i zapadno
proc€elje. 1. kat paviljona uvucen je sa sjeverne strane.

Podrum zgrade je duz cijelog svog tlocrta ukopan cijelom visinom. Kompletno je
grijani prostor, a sastoji se od 6 dilatacija. U podrumu se nalaze prostori strojarnica,
spremista, te prostora radionice. U zapadnom dijelu podruma je atomsko skloniste
koje se ne koristi. Podrum je podzemnim hodnicima povezan sa ostalim zgradama
unutar bolnickog kompleksa.

Prizemlje se sastoji od 9 dilatacija. Jednu Cini centralna komunikacijska jezgra, oko
koje su Cetiri krila koja tvore tlocrt grckog kriza, svako sa svojim ulaznim trijemom. U
sjevernom krilu nalazi se glavni ulazni trijem, ulazni prostor i dijelom administracija.
U zapadnom krilu smjestena je bolni¢ka ljekarna sa popratnim prostorima. U juznom i
isto€nom krilu nalaze se hitni prijem sa kolnim prilazom kao dvije zasebne dilatacije
sa sjeverne strane, te lje¢niCkim ordinacijama s Cekaonicama i ambulantama kao
dvije zasebne dilatacije s juzne strane. Volumen je rad¢lanjen sa tri atrija u srediStu
tlocrta. U zasebom paviljonu sa juzne strane u prizemlju se nalaze ambulante i
Cekaonice.

Na prvom katu u sjevernom krilu kriza smjeSteno je ravnateljstvo bolnice. Isto¢no
krilo i sjevernije prostorije zauzete su sadrzajima RTG-a. Juzno krilo i isto€nije
prostorije zauzeti su prostorima ¢ekaonica i ambulanti. U zapadnom krilu se nalazi
transfuzija, vadenje krvi i laboratorij. Prostori juznog paviljona na katu imaju
smjeStenu administraciju bolnice.

Na drugom katu u sjevernom i isto€nom krilu, te prostorijama izmedu njih, nalazi se
nedavno renovirani operacijski blok. U zapadnom krilu smjeStena je centralna
sterilizacija, takoder nedavno renovirana. Juzno krilo ima sadrzaj lijecni¢kih prostorija
sa popratnim sadrzajima.

Od 3. do 6. kata tlocrt se sastoji od osnovnih 5 dilatacija, organiziranih oko centralne
komunikacijske jezgre, s izuzetkom strojarnice izvedene iznad operacijskog bloka na
razini 3. kata, dilatirane od ostatka kata. U svim krilima na svim etazama prostorije su
organizirane kao dvotrakt oko srediSnjeg hodnika, s vertikalnom komunikacijom koju
¢ini dvokrako stubiste, na kraju svakog hodnika. Na svim etazama u krilima se nalaze
sobe za pacijente, lijecniCke ordinacije i sobe te popratni sadrzaji. U svakom Kkrilu
smijesteni su razliciti odjeli bolnice.

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.



ROJEKT CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
= k.. 1250/1, k.o. Koprivnica List 21

¢

Nl AD
VEREARN
HRVATSKA

10

e
tonaponsk tehnologiu

2
£
L1

i

Na razini 7. kata nalazi se centralna komunikacijska jezgra iz koje se izlazi na
prohodnu terasu i pristupa strojarnici dizala, te unutarnjim ljestvama na strojarnicu
dizala u razini 8. kata.

Ovim projektom je obuhvacena rekonstrukcija postojeceg sustava rasvjete Centralne
bolniCke zgrade s ciliem povecCanja energetske ucinkovitosti, odnosno smanjenja
potrosnje elektricne energije i emisije CO2, poboljSanja osvijetljenosti i uklanjanja po
okoli§ potencijalno Stetnih izvora svjetlosti. Obuhvacena je unutarnja rasvjeta zgrade
odnosno zamjena postojecih svjetiljki novima. Projektom nije obuhvacena sigurnosna
i nuzna (antipanik) rasvjeta.

Takoder, projektom je obuhvaéeno i napajanje novih sustava klimatizacije i
ventilacije. Rekonstrukcija elektricne instalacije objekta nije predmet ovog projekta.

Kao temelj za izradu ovog Glavnog projekta koristeni su:

- lzvjesée o provedenom energetskom pregledu gradevine - detaljnha
energetsko investicijska studija, B.P. 10/2014-APN, iz sije¢nja, 2015., izraden od
VIP Sistemi d.o.o., Zagreb.

- Elektotehnicki projekt iz 1976. godine (nedostaju pojedini nacrti)
- Snimak postojecéeg stanja

2.2. REKONSTRUKCIJA UNUTARNJE RASVJETE

Cilj je novopredvidenom rasvjetom zadovoljiti sljedece kriterije:
- zadovoljenje vazecih normi unutarnje rasvjete

- energetska ucinkovitost rasvjete

- zaStita okolisSa

2.2.1. ZADOVOLJENJE NORME HRN EN 12464-1:2012

Rekonstrukcijom unutarnje rasvjete, odnosno ugradnjom novih svjetiljki ispunjava se
norma za unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1:2012.

2.2.2. ENERGETSKA UCINKOVITOST RASVJETE

Cilj je umjesto postojecih svjetiljki ugraditi energetski ucinkovitije svjetiljike ¢ime ¢e se
smanijiti utrosak elektricne energije, posti¢i smanjenje angazirane snage i opterecenje
elektricne mreze. ProraCunom nove rasvjete u skladu sa svjetlotehni¢kim zahtjevima
svjetiljike Ce biti primjerene snage $to u postojecoj situaciji uglavnom nije slu€aj za
odabrani izvor svjetlosti.

Energetska ucinkovitost e se takoder poboljSati i jer nove svjetilike zahtjevaju
minimalno odrZavanje, a vijek trajanja im je znatno duzi od postojecih.

2.2.3. ZASTITA OKOLISA

Postojeci svjetlosni izvori su veéim dijelom Zivine Zarulje i ekoloski nisu prihvatljivi.
Poslije demontaze potrebno ih je odgovarajuce zbrinuti. Ugradnjom ekoloski
energetskom ucinkovito§¢u smanjenje emisija Stetnih plinova i efekta globalnog
zatopljenja.

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.



SOLAR PROJEKT CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

HRVATSKA | brojekini management 20 solomu

rlen T k.¢. 1250/1, k.o. Koprivnica List 22

l

2.2.4. REALIZACIJA PROJEKTNIH CILJEVA

Da bi se relizirao projekt rekonstrukcije pristupa se evidentiranju broja i vrste
postojecih svjetiljki i izvora svjetlosti te energetskih kabela napajanja.

Potrebni podaci prikuplieni su izvidom na terenu i snimkom postoje¢eg stanja te
dijelom iz IzvjeS¢a o provedenom energetskom pregledu gradevine, iz sije¢nja 2015.

Prema navedenim podacima izvrSiti ce se odabir optimalne tehnologije komponenti
za modernizaciju rasvjete, postujuci sve vazece norme i zakone.

Utvrdeno je da bi se izvrSila modernizacija rasvjete i ispunila norma HRN EN 12464-
1:2012 nije potrebno vrsiti znacajnije gradevinske radove. Maksimalno ¢e se
iskoristiti postojece elektrine instalacije, strujni krugovi rasvjete i kabeli za napajanje.

Projektom rekonstrukcije rasvjete su obuhvaceni slijedeéi zahvati:
- demontaza postojecih svijetiljki i njihovo neskodljivo zbrinjavanje

- montaza novih svjetiljki.
2.2.5. OPIS POSTOJECEG STANJA

Na temelju izvjeStaja o provedenom energetskom pregledu i izvida objekta na terenu
analizirano je postojece stanje.

Rasvjeta centralne bolni¢ke zgrade je izvedena energetski vrlo raznoliko, uz velik broj
rasvjetnih tijela sa zarnim nitima 60W i viSe, fluokompaktnim (,Stednim®) Zaruljama i
fluo cijevima (13W, 18w, 20W, 30W, 36W i 58W, bez predspojnih naprava i
prigusnica), uz pokoju halogenu ili LED svijetiljku.

Slika 1. Postojeéa rasvjeta

Svi rasvjetni krugovi upravljani su ruéno pomocu prekidaca i sklopki na zidovima.
Nigdje nema ugradene opreme za automatsku ili ru¢nu daljinsku ili lokalnu regulaciju
osvijetljenosti.

Rasvjeta se redovno odrzava, rasvjetne armature nisu novijeg tipa, ali su uglavnhom
sve ispravne. Rukovanje rasvjetom ostavljeno je na savjest korisniku.

Rasvjeta u svim prostorima koristi se u skladu sa namjenom prostora. Predlaze se
korisniku da u prostorima na nenametljiv na¢in navede potrebu za gaSenjem svih
elektricnih uredaja u prostoru po napustanju istoga.

Pregled rasvjetnih tijela - svjetiljki po etazama i tipovima dan je u tablici 1.
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Tablica 1. Unutarnja elektri¢na rasvjeta — svjetiljke

E.ta.z? Podrum Prizemlje 1.kat 2.kat 3.kat 4.kat 5.kat 6.kat 7.kat 8.kat Ukupno
Svijetiljka
90 70 85 61 9 0 0 0 0 0 315
21 27 17 0 29 32 31 29 0 0 186
EXTTETEEE 0 5 16 36 46 22 29 0 2 161
0 4 10 0 6 15 11 9 0 0 55
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
[4axZNeoWw [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 46 51 0 0 0 0 0 0 0 102
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
0 71 28 80 3 0 0 0 0 0 182
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 26 1 B 2 B 0 0 0 0 39
0 9 18 4 20 40 66 66 0 0 223
0 48 77 0 43 41 48 30 0 0 287
0 0 3 18 24 33 40 40 0 0 158
0 115 138 146 20 12 12 16 0 0 459
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 1 4 0 1 1 3 2 0 0 12
0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
46 195 156 0 72 16 6 22 1 4 518
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 33 118 20 26 a7 28 25 0 0 297
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
g 3 0 0 4 0 0 0 0 0 10
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
175 712 730 352 320 289 267 268 2 6 3121

Pregled izvora svijetlosti po etaZzama i tipovima dan je u tablici 2.

Tablica 2. Unutarnja elektri¢na rasvjeta — izvori svjetlosti

[Zamanit S o 4
0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
5 188 131 160 7 0 0 0 0 0 491
0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 591 734 647 260 274 330 310 O 0 3146
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
110 519 675 61 242 174 99 121 5 8 2014
0 0 3 1 40 0 0 0 0 0 44
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
246 1467 1685 966 672 605 526 536 5 12 6716

Instalirana snaga svijetiljki po tipovima dana je u tablici 3.
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Tablica 3. Instalirana snaga izvora svjetlosti

Ukupna snaga
svjetiljke s

Pojedina¢na
snaga izvora
svjetlosti [W]

Ukupna snaga
izvora svjetlosti

(W]

uracunatom
prigusnicom [W]

6 58 417,60
44 58 69,6 3.062,40
2014 36 43,2 87.004,80
2 30 36 72,00
1 20 24 24,00
3146 18 21.6 67.953,60
2 13 15,6 31,20
12 12 12 144,00
491 15 15 7.365,00
50 50 50 2.500,00
| Zarnanit | 948 60 60 56.880,00
6746 / / 225.454,60

Instalirana snaga svih izvora svjetlosti iznosi 199,03 kW, odnosno ako uraunamo i
potroSnju predspojnih naprava, startera i prigusnica, ukupna snaga unutarnje
rasvjete iznosi 225,45 kW.

2.2.6. PLAN UNAPRIJEDENJA UNUTARNJE RASVJETE

Analiza postojeCeg stanja i planirana rekonstrukcija postojeCe rasvjete u pogledu
energetske ucinkovitosti i zadovoljavanja vazecih normi nacinjena je temeljem
prikupljenih podataka.

IzvrSeni su svjetlotehniCki proracuni, a rezultati su prikazani u Poglavlju 4. Odabrane
svjetilike moraju zadovoljiti najmanje svojstva kao predloZene svjetiljike obradene
svjetlotehnickim proracunom.

PredloZena rasvjeta ima 5 godina garancije, znatno nizu instaliranu snagu i potro$nju
elektriCne energije te omogucava zadovoljavanje normi i razine osvijetljenosti.

U bolesni¢kim sobama zadrzava se postojeCa rasvjeta iznad kreveta te se instalira
dodatna opca rasvjeta na strop. Paljenje rasvjete je rucno, prekidacima kod ulaznih
vrata.

Ukupno ¢e se instalirati 2462 novih svjetiljki, u 22 razli€itih tipova, ukupne snage
69,93 kW. Dodatno ¢ée se unutar postojecih svjetiliki u operacijskim salama izvrsiti
zamjena izvora svjetlosti sa 304 retrofit Zarulje ukupne snage 2,22 kW.

Tablica 4. Ukupna instalirana snaga i potro$nja sustava unutarnje rasvjete

Ukupna snaga Radnih Ukupna godisnja potrosnja el.
(W) sati/god rasvjete (kWh)

Postojeca 225.454,60 5.000 1.127.273,00
ERVEE

Projektirana 72.147,20 5.000 360.736,00
rasvjeta
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Tablica 3. Prikaz tipova, snage i koli€ina projektiranih svjetiljki

sie 139|Sv jet. ugr. Relo-RDES—0 190 LED 21w 2000 840 ET Vi IP44 W] eets w
s2@ &6|Svlet, ugr. Relo-RDES-O 230 LED 31W 3000 840 ET Vv IP44 31w 186 W
g 16|Svjet, nadar. TYTAN LED 1450 mm 5500 Im [P66 840 (35W> IPE6IKO9 38 W[ 608 W
—_— 56(Svjet, nadgr, TYTAN LED 1150 mm 9000 n IP66 840 (S6W> IPEEIKOS 60 W| 3360 W
g < 49|SvJet, nodgr, VECTOR LED EVD 1165mm S050lm PRM 840 (37W> IP40IK02 41 W) 1994 w
5@ 14|Sv Jet, nacgr, CAMEA LED EVO 10W 4000K 1040tm IP44IK10 12wl 164 W
5@ 589|SvJet. nadgr, CAMEA LED EVO 20W 4000K 2100tm IP44IK10 23 W|13488 W
N | 196|Svjet, ugr, COMPACT LED EVO P 3550Im PRM 840 (24> IP441K07 25 W| 4900 W
< 106|SvJet, ugr, COMPACT LED EVO P 4550lm PRM B40 (32W) IP441K07 33 W| 3498 W
<l 31|Svjet, ugr, COMPACT LED EVO P 5750im PRM 840 (42W) IP441K07 43 w| 1333 W
< 15|Svjet, ugr, COMPACT LED EVO P 6550im PRM 840 (S2W) IP441K07 53 W| 795 W
. | 218|Svjet, ugr, COMPACT LED EVO P 2950Im PLX 840 (24W) senzor IP44IK07 26 W| 5559 W
ol 20(Svjet, ugr, COMPACT LED EVO P 2950im PLX 840 (24\) IP20IK07 26 W| 5100w
313. 473|3v jet. nodgr. COMPACT LED EVO N 29350im PLX 240 (24W) IF20IK07 26 W[ 12113 W
s 109|Sv jet, nadgr, COMPACT LED EVO N 3800lm PLX 840 (32W) IP20IK07 34 w| 3652 W
AN 72|Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 3550im PRM 840 (24\)> IP20IK07 26 w| 1836 W
| 138|Svjet. nodgr. COMPACT LED EVO N 4550im PRM 840 (32> IP20IKO7 34 w| 4623 W
AL 102|Svjet. nodgr. COMPACT LED EVO N S5750lm PRM 840 (42W) IP2OIKO7 43 | 4386 W
N 38(Sv et nodgr, COMPACT LED EVO N 6550im PRM 840 (52> IP20IKO7 53 w| 2014 W
sl 69|SvJet. nodgr. RUBIN CLEAN LED 27w 3900LM MICRO-PRM SH E 840 IP&5S 27 w| 1883 W
. | 2|Svjet. nadgr, RUBIN CLEAN LED 36 S200LM MICRO-PRM SH E 840 IP&S 36 W TE W
e 2 |Protueksplozlvho nadgradna sv Jetll jka PSF 28 LED-1 26W IF6RIK08 28 W 56 W
Total system load = 639928 W

Ukupna snaga odabrane rasvjete iznosi 72,15 kW. Uzimajuci u obzir pretpostavljeno
godiSnje vrileme rada rasvjete od 5.000h, od ¢ega 3.000h u dnevnom i 2.000h u
nocnom rezimu, ukupna godiSnja potroSnja elektricne energije novoprojektirane
rasvjete iznosi 360.736,00 kWh.

2.2.7. TEHNICKI OPIS| ODABRANIH SVJETILJKI | IZVORA
SVJETLOSTI

Za rekonstrukciju unutarnje rasvjete centralne bolniCke zgrade odabrane su slijedece
svjetilike ili jednakovrijedne, ovisno 0 mjestu ugradnje i trazenim svjetotehnic¢kim
parametrima.

Odabrane svjetilike ne sadrzavaju Stetne tvari, kao postojece, $to je bitno za njihovo
ekolosko zbrinjavanje u buduénosti.

Odabrane svijetiljke moraju zadovoljiti slijedeca ili bolja svojstva:
Relo 190 LED 21W 4000K 1P44

Ugradna svjetiljka s direkthom svjetlosnom distribucijom za ugradnju u spustene
stropove debljine 10-20mm, tip kao Relo 190 LED 21W 4000K IP44 ili
jednakovrijedna. Oznaka u projektu "S1".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika
- Kuciste izradeno od lijevanog aluminija, RAL9016
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- Opalni difuzor

- Svijetilika proizvedena prema HRN EN60598-1
- Stupanj zastite prema HRN EN 60529

- Maksimalna ukupna snaga svjetiljke 21W
- Minimalni izlazni svjetlosni tok 2014Im

- Efikasnost svjetilike minimalno 95,90 Im/W
- Temperatura boje 4000K

- Uzvrat boje CRI=80

- Mehanicka zastita minimalno 1P44

- Zivotni vijek minimalno 50000h L70/B10

- Garancija minimalno 5 godina.

Relo 230 LED 31W 4000K P44

Ugradna svjetilika s direkthom svjetlosnom distribucijom za ugradnju u spustene
stropove debljine 10-20mm, tip kao Relo 230 LED 31W 4000K 1P44 ili
jednakovrijedna. Oznaka u projektu "S2".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika

- Kuciste izradeno od lijevanog aluminija, RAL9016
- Opalni difuzor

- Svijetilika proizvedena prema HRN EN60598-1
- Stupanj zastite prema HRN EN 60529

- Maksimalna ukupna snaga svjetiljke 31W

- Minimalni izlazni svjetlosni tok 3000Im

- Efikasnost svjetiljke minimalno 95 Im/W

- Temperatura boje 4000K

- Uzvrat boje CRI=80

- Mehanicka zastita minimalno I1P44

- Zivotni vijek minimalno 50000h L70/B10

- Garancija minimalno 5 godina.

'\

Slika 3. Ugradna svjetiljka Relo LED 4000K P44 (lijevo)
Slika 4. Nadgradna svjetilika TYTAN LED 35W 4000K CRI>80 IP66IK09 (desno)
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TYTAN LED 35W 4000K CRI>80 IP661K09

Nadgradna svjetiljka visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip
kao TYTAN LED 35W 4000K CRI>80 IP66IK09 ili jednakovrijedna. Oznaka u
projektu "S3".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- nadgradna svjetiljka

- Klasa energetske ucinkovitosti A++.

- Klasa zastite I.

- ENEC certifikat.

- Faktor snage 0.9.

- Snop svjetlosti Sirine 120stupnjeva.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 1432x85x80 [mm].
- Masa svjetilike maksimalno 1x7kg.

- Ukupna snhaga LED sustava maksimalno 35W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 5500Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 140Im/W.

- Radna temperatura -15°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP66I1K09.

- Zivotni vijek izvora minimalno 100000 sati L70B50.

TYTAN LED 56W 4000K CRI>80 IP66IK09

Nadgradna svjetiljka visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip
kao TYTAN LED 56W 4000K CRI>80 IP66IK09 ili jednakovrijedna. Oznaka u
projektu "S4".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svijetiljka

- Klasa energetske ucinkovitosti A++.

- Klasa zastite I.

- ENEC certifikat.

- Faktor snage 0.9.

- Snop svjetlosti Sirine 120stupnjeva.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 1152x85x80 [mm].
- Masa svjetiljke maksimalno 1,42kg.

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 56W.

- 1zlazni svjetlosni tok minimalno 9000Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 160 Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP661K09.

- Kvaliteta boje SDCM<3.

- Zivotni vijek izvora minimalno 100000 sati L70B50.
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VECTOR LED EVO PRM 40W 4000K CRI>80 1P40IK02

Nadgradna svjetiljka visokih performansi s direkthom svjetlosnom distribucijom, tip
kao VECTOR LED EVO PRM 40W 4000K CRI>80 IP40IK02 ili jednakovrijedna.
Oznaka u projektu "S5".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Kuciste izradeno od Celika bijele boje.

- Poseban viSeslojni prizmaticni difuzor PRM sa visokom otporno$¢u na UV zraCenja.
- Polipropilenski optiCki sustav.

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite I.

- Dimenzije svjetilike maksimalno: 1167x69x605 [mm].
- Masa svjetilike maksimalno 1.2kg.

- Ukupna snhaga LED sustava maksimalno 40W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 5050Im.

- Minimalna efikasnost svijetilike: 120Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP40IKO02.

- Kvaliteta boje <SDCM3.

- Zivotni vijek izvora minimalno 80000 sati.

Slika 5. Nadgradna svjetiljka VECTOR LED EVO (lijevo)
Slika 6. Nadgradna svjetillka CAMEA LED (desno)

CAMEA LED 10W 4000K CRI>80 IP441K10

Nadgradna svjetilika s direkthom svjetlosnom distribucijom, tip kao CAMEA LED 10W
4000K CRI>80 IP44IK10 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu "S6".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Kuciste otporno na UV zracenja te udarce, bijela boja.
- PC difuzor otporan na udarce.

- Klasa zastite |.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 2300/90 [mm].
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- Ukupna shaga LED sustava maksimalno 12W.
- Izlazni svjetlosni tok minimalno 840Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 92Im/W.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP65IK10.

CAMEA LED 18W 4000K CRI>80 IP441K10

Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao CAMEA LED 18W
4000K CRI>80 IP44IK10 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu "S7".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Kuciste otporno na UV zracCenja te udarce, bijela boja.
- PC difuzor otporan na udarce.

- Klasa zastite I.

- Dimenzije svjetilike maksimalno: 8300/90 [mm].

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 18W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 1700Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 90Im/W.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP441K10.

COMPACT LED EVO P PRM 24W 4000K CRI>80 IP441K07

Ugradna svjetillka s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO P PRM 24W 4000K CRI>80 IP44IK07 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S8".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- PRM difuzor sa smanjenim bljeStanjem.

- Klasa zastite |l.

- Dimenzije svjetilike maksimalno: 596x596x66 [mm].

- Masa svjetiljke maksimalno 2kg.

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 25W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 3550Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 140Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP44IK07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.
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COMPACT LED EVO P PRM 33W 4000K CRI>80 IP441K07

Ugradna svjetilika s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO P PRM 33W 4000K CRI>80 IP44IK07 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S9".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- PRM difuzor sa smanjenim bljeStanjem.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 596x596x66 [mm].

- Masa svijetilike maksimalno 2kg.

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 33W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 4550Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 135Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP44IKO07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

COMPACT LED EVO P PRM 43W 4000K CRI>80 IP441K07

Ugradna svjetillka s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO P PRM 43W 4000K CRI>80 IP44IK07 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S9a".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- PRM difuzor sa smanjenim bljestanjem.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 596x596x66 [mm].
- Masa svijetilike maksimalno 2kg.

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 43W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 5750Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 134Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP44IK07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

COMPACT LED EVO P PRM 53W 4000K CRI>80 IP441K07

Ugradna svjetillka s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO P PRM 53W 4000K CRI>80 IP44IK07 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S10".
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Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite II.

- PRM difuzor sa smanjenim bljeStanjem.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 596x596x66 [mm].
- Masa svijetilike maksimalno 2kg.

- Ukupna shaga LED sustava maksimalno 53W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 6550Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 124Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP44IKO07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

COMPACT LED EVO P PLX 25W 4000K CRI>80 IP441K07 senzor

Ugradna svjetilika s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO P PLX 25W 4000K CRI>80 IP441K07 senzor ili jednakovrijedna. Oznaka u
projektu "S11".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 596x596x66 [mm].
- Masa svijetilike maksimalno 2kg.

- Ukupna snhaga LED sustava maksimalno 25W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 2950Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 118m/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP44IK07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.
- senzor pokreta

COMPACT LED EVO P PLX 25W 4000K CRI>80 IP441K07

Ugradna svjetillka s direkthnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO P PLX 25W 4000K CRI>80 IP44IK07 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S12".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Ugradna svijetilika
- Klasa energetske ucinkovitosti A+.
- Klasa zastite |l.
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- Dimenzije svijetilike maksimalno: 596x596x66 [mm].
- Masa svijetilike maksimalno 2kg.

- Ukupna shaga LED sustava maksimalno 25W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 2950Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 118m/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP44IKO07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

Slika 7. Nadgradna svjetiljka COMPACT LED EVO P (lijevo)
Slika 8. Nadgradna svjetiljka COMPACT LED EVO N (desno)

COMPACT LED EVO N PLX 25W 4000K CRI>80 IP20IK07

Nadgradna svjetiljka s direkthom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO N PLX 25W 4000K CRI>80 IP20IK07 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S13".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svijetiljka

- Opal difuzor

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 620x620x66 [mm].
- Masa svjetilike maksimalno 2.8kg.

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 25W.

- 1zlazni svjetlosni tok minimalno 2950Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 110Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP201K07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.
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COMPACT LED EVO N PLX 33W 4000K CRI>80 IP20IKO7

Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO N PLX 33W 4000K CRI>80 IP20IK07 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S14".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svjetiljka

- opal difuzor

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 620x620x66 [mm].
- Masa svjetilike maksimalno 2.8kg.

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 33W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 2950Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 110Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP20IKO07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

COMPACT LED EVO N PRM 25W 4000K CRI>80 IP20IK0O7

Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO N PRM 25W 4000K CRI>80 IP20IKO7 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S15".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svjetiljka

- PRM difuzor sa smanjenim bljestanjem.

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 620x620x66 [mm].
- Masa svjetilike maksimalno 2.8kg.

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 25W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 3550Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 130Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP20IKO07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

COMPACT LED EVO N PRM 33W 4000K CRI>80 IP20IKO7

Nadgradna svjetilika s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO N PRM 33W 4000K CRI>80 IP20IKO7 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S16".
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Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svjetiljka

- PRM difuzor sa smanjenim bljeStanjem.

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svijetilike maksimalno: 620x620x66 [mm].
- Masa svjetilike maksimalno 2.8kg.

- Ukupna shaga LED sustava maksimalno 33W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 4550Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 130Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP20IKO07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

COMPACT LED EVO N PRM 43W 4000K CRI>80 IP20IK07

Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO N PRM 43W 4000K CRI>80 IP20IKO7 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S17".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svjetiljka

- PRM difuzor sa smanjenim bljestanjem.

- Klasa energetske ucinkovitosti A+.

- Klasa zastite II.

- Dimenzije svijetilike maksimalno: 620x620x66 [mm].
- Masa svjetilike maksimalno 2.8kg.

- Ukupna snhaga LED sustava maksimalno 43W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 5750Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 130Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP20IKO07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

COMPACT LED EVO N PRM 53W 4000K CRI>80 IP20IK07

Nadgradna svjetilika s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao COMPACT LED
EVO N PRM 53W 4000K CRI>80 IP20IKO7 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S18".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svjetiljka
- PRM difuzor sa smanjenim bljeStanjem.
- Klasa energetske ucinkovitosti A+.
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- Klasa zastite I.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 620x620x66 [mm].

- Masa svijetilike maksimalno 2.8kg.

- Ukupna shaga LED sustava maksimalno 53W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 6550Im.

- Minimalna efikasnost svjetiljke: 120Im/W.

- Radna temperatura -20°C do +35°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP201K07.

- Zivotni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50.

RUBIN CLEAN LED 27W 4000K CRI>80 IP65IK08

\'.HEKT CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
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Nadgradna svijetilika s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao RUBIN CLEAN
LED 27W 4000K CRI>80 IP65IKO08 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu "S19".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
- Nadgradna svjetiljka

- Mikro prizmati¢ni difuzor sa smanjenim bljeStanjem.

- Klasa zastite I.

- Dimenzije svjetiljke maksimalno: 620x620x78 [mm].

- Ukupna shaga LED sustava maksimalno 27W.

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 3000Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 100Im/W.

- Radna temperatura 5°C do +30°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP65IK08.

- Zivotni vijek izvora minimalno 60000 sati L80B10.

RUBIN CLEAN LED 36W 4000K CRI>80 IP65IK08

Nadgradna svijetilika s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao RUBIN CLEAN
LED 36W 4000K CRI>80 IP65IK08 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu "S20".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
- Nadgradna svjetilika

- Mikro prizmati¢ni difuzor sa smanjenim bljeStanjem.

- Klasa zastite I.

- Dimenzije svjetilike maksimalno: 620x620x78 [mm].

- Ukupna snaga LED sustava maksimalno 36W.
- Izlazni svjetlosni tok minimalno 4200Im.

- Minimalna efikasnost svijetiljke: 110Im/W.

- Radna temperatura 5°C do +30°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP65IK08.
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- Zivotni vijek izvora minimalno 60000 sati L80OB10.

N-
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&

Slika 9. Nadgradna svjetiljka RUBIN CLEAN LED (lijevo)
Slika 10. Protueksplozivna nadgradna svjetilika PSF 28 LED-1 (desno)

PSF 28 LED-1 26W 4000K CRI>80 IP66IK08

Protueksplozivna nadgradna svjetiljika s direktnom svjetlosnom distribucijom, tip kao
PSF 28 LED-1 26W 4000K CRI>80 IP661KO08 ili jednakovrijedna. Oznaka u projektu
"S21".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- Nadgradna svijetiljka

- Klasa zastite I.

- Dimenzije svijetilike maksimalno: 750x200x130 [mm].
- Ukupna snhaga LED sustava maksimalno 26W

- Izlazni svjetlosni tok minimalno 4600 Im.

- Radna temperatura -30°C do +40°C.

- Temperatura boje 4000K.

- Uzvrat boje CRI>80.

- Mehanicka zastita IP661KO08.

- Zivotni vijek izvora minimalno 70000h

- EXA 18 ATEX 0004, Il 2G 1l 2D

-Exdb ebmbopis IIC T4 Gb, Ex tb op is IlIC T80°C Db.

ST8A-EM 7.3 W/865 600 mm

Retrofit Zarulja tip kao ST8A-EM 7.3 W/865 600 mm ili jednakovrijedna. Oznaka u
projektu "S".

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

- snaga izvora svjetlosti kod 100% opterecenja: max. 7,3 W,
- svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 1100 Im,

- svjetlosna iskoristivost izvora svjetlosti: min. 150 Im/W,

- mlije¢no staklo,

- Radna temperatura -20 °C do +45 °C,

- grlo G13,

- dimenzije izvora svjetlosti maks. 825,5x590mm |=602mm,
- masa izvora svjetlosti maks. 0,112 kg.
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2.3. NAPAJANJE SUSTAVA HLADENJA, KLIMATIZACIJE |
VENTILACIJE

Projektom energetske obnove predvidena je i ugradnja novih sustava klimatizacije i
ventilacije te proSirenje sustava hladenja, $to je detaljno obradeno u strojarskom
projektu.

U svrhu klimatizacije predvideni su ventilkonvektori (,fancoil®) podstropne izvedbe,
snhage od 16W do 25W. Napajanje ¢e biti izvedeno sa najblizeg etaznog ormara
kabelima tipa NYM-J 3x2,5 mm?2, uvuéenim u instalacijske cijevi i kanale po zidovima,
odnosno u spustenom stropu. Strujni krugovi klimatizacije Stite se minijaturnim
prekidaCima 16A tip C.

U svrhu ventilacije ugradit ¢e se rekuperatori rekuperatori prikljuéne struje 5,7A.
Napajanje Ce biti izvedeno sa najblizeg etaznog ormara kabelima tipa NYM-J 3x2,5
mm?, uvuéenim u instalacijske cijevi i kanale po zidovima, odnosno u spustenom
stropu. Strujni krugovi ventilacije Stite se minijaturnim prekida¢ima 16A tip C.

Dodatna rashladna jedinica napaja se iz obliznje TS kabelom NYY-J 4x150 mm? ili
jednakovrijednim. Rashladnu jedinicu povezati na postojeci elektrokomandni ormar
KRO_RS.

2.4. 1ZBOR PRESJEKA VODOVA

Izbor presjeka vodova prema trajno dopustenim strujama ima cilj da se osigura
zadovoljavajucéa trajnost odabranih kabela i izoliranih vodova s obzirom na izolaciju,
koja je izloZzena toplinskim efektima uslijed prolaza nominalne struje (trajno
dopustene struje) i vanjskim utjecajima u toku rada. Struja koja prolazi kroz bilo koji
vodi€¢ u toku neprekidnog rada ne smije izazvati vece temperature od onih koje su
navedene kako slijedi:

- izolacija PVC-masa i prirodna guma 70°C na vodicu
- izolacija od umrezanog polietilena i
etilen-propilena 90°C na vodicu
- mineralna izolacija (s PVC omotacem ili
metalnim plastom kada se kabeli dodiruju) 70°C na omotacu
- mineralna izolacija (s metalnim plastom i
kada se kabeli ne dodiruju) 105°C na izolaciji
NAPOMENA:

Za vodiCe izolirane mineralnom izolacijom u trajnom radu, dopusStene su vise
temperature prema temperaturnim karakteristikama vodi€a, priklju¢aka, okoline i
drugih vanjskih utjecaja.

Navedene dopusStene temperature su osnova za izbor trajnodopustenih struja. Gore
dane vrijednosti dozvoljenih temperature vrijede za maksimalne temperature okoline:

- Zaizolirane vodiCe i kabele u zraku, bez obzira na nacin polaganja 30°C
- Za kabele koji su ukopani u zemlju ili polozeni kroz kabelsku kanalizaciju pod
zemljom 20°C

- Kada se temperatura okoline u kojoj se polaze kabel ili vodi¢, razlikuje od
navedene, primjenjuju se odgovarajuci korekcioni faktori.
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Utjecaj suncevog ili drugih infracrvenih zracenje nije uzet u obzir, pa isto valja
proracunati ako su kabeli ili vodi€i izloZeni tim zraCenjima.

Vrijednost za trajno dopustene struje kabela polozenih u zemlji, temelje se na
toplinskoj otpornosti tla od 2,5 Km/W.

Prije poCetka radova odabrani izvodac treba izvrSiti pregled objekta i utvrditi stanje
postojeCe instalacije. Sve izmjene projekta, za kojima se ukaZe potreba prilikom
izvodenja, usuglasiti sa projektantom, nadzornim inZenjerom i naruciteljem.

Svjetiljke predvidene ovim projektom montirat ce se umjesto postojecih svjetiljki te ce
se nastojati maksimalno iskoristiti ugradbena mjesta postojecih svijetiljki. Obzirom da
imaju manju nazivnu snagu i nize nazivne struje od postojecih svjetiljki, a u svrhu
smanjenja investicije za njihovo napajanje iskoristit ¢e se postojeCe elektricne
instalacije, odnosno postojeci strujni krugovi, kabeli i osiguraci koji zadovoljavaju
kriterije u pogledu trajno dopustenih struja i padova napona. Stoga nisu radeni
detaljniji izracuni.

U prostorijama gdje su predvidene nove pozicije za rasvijetna tijela, maksimalno ce
se koristiti postojeca instalacija. Za energetski razvod koristit ¢e se kabeli tipa NYM-J
3x1,5mm?, uvuceni u instalacijske PVC cijevi. Sva razvodenja strujnih krugova i
prikljuenja ugradne opreme izvesti u razvodnim, odnosno montaznim kutijama. U
razdjelnim kutijama vodi€e medusobno spajati stezaljikama, a ne uvijanjem i sli¢no.

Ukoliko se prilikom izvodenja utvrdi da pojedini kabeli i ostali dijelovi instalacije nisu u
zadovoljavaju¢em stanju zbog dotrajalosti, ne omogucavaju realizaciju predvidenog
tehnickog rjeSenja ili predstavljaju potencijalnu opasnost, obavezno izvrsiti njihovu
rekonstrukciju, odnosno zamjenu u dogovoru s projektantom i nadzornim inzenjerom.

Za napajanje rekuperatora i ventilkonkvektora koristit ¢e se kabeli tipa NYM-J 3x2,5
mm?, koji se vode podzbukno u stropovima i zidovima, odnosno u kabelskim
kanalima. Trajno dopusteno opterecenje odabranih kabela je znatno iznad oCekivane
struje u normalnom pogonu.

Za povezivanje ventilonkvektora i upravljackih uredaja, odnosno temperaturnih
senzora koristit ¢e se signalni kabel tip YSLY 2x1 mm?ili drugi odgovarajuci, ovisno o
preporuci proizvodaca-isporucioca opreme.

Prorac¢un pada napona

Dopusteni pad napona izmedu napojne toCke el. instalacije i bilo koje druge toCke na
smije biti veci od ovih vrijednosti prema nazivnhom naponu el. instalacije:

1) za strujni krug rasvjete 3%, a za strujni krug ostalih troSila 5% ako se el. instalacija
napaja iz niskonaponske mreze

2) za strujni krug rasvjete 5%, a za strujni krug ostalih troSila 8% ako se el. instalacija
napaja neposredno iz transformatorske stanice koja je priklju¢ena na visoki napon.

Prora¢un pada napona je raden po fornulama:
Za jednofazni priklju¢ak:

5
U= 2-p-1-P-10

gdje je: u - pad napona (%)
P - snaga na kraju kabela (kW)
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U - nazivni napon (V)
S - presjek vodic¢a (mm?)
| - duzina vodica (m)
p - specifi¢ni otpor vodi¢a (p cu= 0,01793 Qmm?/m)
Za kabel od RO do rekuperatora, duzine 30 m presjeka 2,5 mm?:
u= 0,12 %
Sto je znatno manje od 5 %
Poslije izvedenih radova obavezno izvrSiti ispitivanje izvedene instalacije.
Proracun zastite od preoptereéenja i struja kratkog spoja

VodiCi pod naponom moraju biti zasti¢eni s jednim ili s viSe uredaja za automatski
prekid napajanja kod preoptereéenja ili kratkog spoja, osim u slucajevima kad je
nadstruja ograniCena na strani napajanja. Ti uredaji moraju biti tako dimenzionirani
da prekinu svaku nadstruju do oCekivane struje kratkog spoja u tocCci gdje je uredaj
instaliran. Zastitni uredaji moraju biti predvideni tako da prekidaju struje
preoptere¢enja odnosno kratkog spoja prije nego takva struja uzrokuje oStecenja
uslijed povisene temperature (vodica, izolacije, stezaljki i sl.).

Za zaS$titu od preoptereéenja radna karakteristika zaStithog uredaja mora
zadovoljavati dva uvjeta:

IB<In<I:
lo < 145x1;

Is — struja koja se oCekuje u strujnom krugu u normalnom pogonu (nazivna struja
trosila).

Struju u normalnom pogonu raCunamo po relaciji:
Za jednofazni strujni krug:

P x fi

=
® U, xcosp

[A]
gdje je:
Iz — trajno podnosiva struja vodica ili kabela

In — nazivna struja zastithog uredaja (za podesive zastitne uredaje, nazivna struja je
ona koja je podesena)

I - struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje

lo=kXIn
gdje je koeficijent k definiran tablicom:

In [A] <4 4<.<10 | 10<..<25 | >25
K 2,1 1,9 1,75 16

U slijedecoj tablici prikazan je proracun zastite od preoptereéenja za strujni krug:

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.
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PLkW] Ib[A] I[A] L[A] k LIA] | l<In<l, | 12<1.45l,
1,5 5,7 16 25 1,9 10,83 da da

Kako je vidljivo iz navedenih vrijednosti iz tablice, zadovoljena su oba postavljena
uvjeta zastite. Vrijednost In veca je od vrijednosti Is, a manja od vruednostl Iz

xmvu,ar\ CBm)g‘.ektant
= /"‘i")'f_; lwl / -~

>

C/Mw

}B‘iﬂrﬁ‘ﬁ NTTRZENJER

TROTEHNIKE

Kristijan Covi¢, mag.ing.el.
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3. IZRACUN ENERGETSKIH USTEDA
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3.1. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), koriste¢i danadnje cijene
gradevinskih i elektroinstalacijskih radova i materijala odredena je vrijednost
elektroinstalaterskih radova. Cijenom nisu obuhvacni gradevinski radovi, takse,
doprinosi i druga davanja drzavi ukljucivsi i porez na dodanu vrijednost.

Procijenjena vrijednost rekonstrukcije unutarnje rasvjete: 1.465.200,00 kn + PDV
Procijenjena vrijednost napajanja sustava HAVC: 302.620,00 kn + PDV
Ukupna procijenjena vrijednost elektrotehnickih instalacija: 1.767.820,00 kn + PDV

3.2. ENERGETSKI POKAZATELJI

Instalirana snaga postojece rasvjete obuhvaéene ovim projektom iznosi 225.454,60
W, 8to uz godisSnje radno vrijeme 5.000h daje godiSnju potrosnju 1.127.273,00 kWh
elektricne enrgije.

Instalirana snaga novopredloZene rasvjete iznosi 72.147,20 W iz Cega, uz isto
vrijeme rada, proizilazi godiSnja potroSnja od 360.736,00 kWh elektricne energije.

Tablica 5. Energetski pokazatelji postojecCe i novoprojektirane rasvjete

Godisnja potrosnja
elektri€ne energije

Instalirana snaga

Godisniji troSak el.energije

(kW)

Postojece stanje rasvjete 225,45 1.127.273,00
Novoprojektirano stanje rasvjete 72,15 360.736,00

153,30 766.537,00

Ostvareno je smanjenje potroSnje elektriCne enegije za gotovo 68% $to je daleko
iznad zadanih 30% usteda.

3.3. SMANJENJE EMISIJE CO2

Manjim utroSkom elektriCcne energije za 766.537,00 kWh godiSnje smanjuje se
emisija ugljicnog dioksida za 179,99 tCO2. Rezultati su prikazani u Tablici.

Tablica 6. Smanjenje emisije CO:2

. Godisnji utrosak faktor emisije
GODISNJE el. energije CO2

SINEWERIE
emisije CO2
(t/god)

Emisija CO2
(t/god)

(kWh) (kgCO2 /kWh)

Postojece stanje 1.127.273,00 264,69
0,23481 179,99
Projektirano stanje 360.736,00 84,70

~sfusTisan cBrojektant:
3 gingel, i o E

E2677  OWMASTENTTRZENJER
E{ EKTROTEMNIKE
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.
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4. SVJETLOTEHNICKI PRORACUN
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BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Stranka

Projektirao
Datum 1 12.04.2018

Slijedece vrijednosti temelje se na egzaktnom izrac¢unu provedenom na kalibriranim zaruljama, svjetilikama i njihovom zajedni¢kom radu. U
praksi su moguéa manja odstupanja.Ne postoje nikakve garancije na datoteke svijetiljki. Proizvoda¢ ne preuzima nikakvu odgovornost za
nastalu Stetu odnosno Stetu prouzro¢enu korisniku ili tre¢oj osobi.
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Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

Kazalo

: BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA
: Unutarnja rasvjeta

: 1548-E2-2018-FA

1 12.04.2018

Naslovna stranica

Kazalo 2
Sazetak, Spremiste opasnih kemikalija

3 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 3
Sazetak, Ordinacija prizemlje

4 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 5
Sazetak, Cekaonica prizemlje

5 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 7
Sazetak, Odmor osoblja prizemlje

.6 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 9
Sazetak, Lijecnik prizemlje

V4 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 11
Sazetak, Hodnik prizemlje

.8 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 13
Sazetak, Administracija prizemlje

9 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 15
Sazetak, Radaonica 3.kat

.10 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 17
Sazetak, Kupaonica 3.kat

A1 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 19
Sazetak, Soba 3.kat

12 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 21
Sazetak, pregled 3.kat

.13 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 23
Sazetak, Sterilizacija

14 Pregled rezultata, Mjerna povrsina 1 25

.15 Pregled rezultata, Mjerna povrSina 2 26

.16 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 27
Sazetak, Sestra 5.kat

A7 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 29
Sazetak, Hodnik centralnog stubista 5.kat

.18 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 31
Sazetak, Dnevni boravak

.19 Pregled rezultata, Povr$ina izrauna 1 33
Sazetak, Sala za sastanke

.20 Pregled rezultata, Povr$ina izraCuna 1 35
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum : 12.04.2018

Sazetak, Spremiste opasnih kemikalija

.3 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

[(m]

2.75 —

2.50 —

2.25 —

2.00 —

1.75

1.50 — N

1.25

1.00 —

0.75 —

0.50 —

0.25 —

0.00 -~

T T 7T T 17T T T T 177
0.0 04 08 1.2 16 2.0 [m]
L B [ I |
1 150 200 300 500

Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raCunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.20m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 4385.00 Im
Ukupna snaga 28.0 W
Ukupna snaga po povrSini (6.19 m2) 4.52 W/m2 (2.11 W/m?3/100Ix)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1

Prometne zone untar zgrada

5.1.4 (EN 12464-1, 8.2011) SkladiStne rampe, skladistna podrucja (Ra >40.00)
Horizontalno

214 Ix (>= 150 Ix)

193 Ix

0.90 (>=0.40)

0.83

<=20.4 (< 25.00)

0.75m

Eavg Uo

87 Ix (>=301x) 0.78 (>=0.10)
140 Ix (>=50 Ix) 0.66 (>=0.10)
175 Ix (>=50 Ix) 0.50 (>=0.10)
140 Ix (>=50 Ix) 0.66 (>=0.10)
175 Ix (>=50 Ix) 0.50 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Spremiste opasnih kemikalija

.3 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

TEPEXx d.o.o.
1 Tipska oznaka : IPSF 28 LED - 1.Idt_Protueksplozivna nadgradna svjetilika PSF 28 LED-1 26W
_ Naziv svjetiljke : Protueksplozivna nadgradna svjetilika PSF 28 LED-1 26W 1P6
61K08
Zarulje :1xPSF28LED /126 W /4385 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Ordinacija prizemlje

.4 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

4 n X

2.5 —

2.0

1.5 5 : i :

1.0 —

05 | Referentna povrdin 1.1 M

0.0 =

-0.5

1.0 . : 2

-1.5

-2.0 +

0‘0 | 1‘0 | 2‘0 | 3‘0 | 4‘0 | 5‘0
' [m]
I [ [ |
o 200 300 500 750 1000

Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 22750.00 Im
Ukupna snaga 167.5W
Ukupna snaga po povrsini (26.68 m?2) 6.28 W/m2 (1.13 W/m?/100Ix)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (3.1H 3.1H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.6 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Prostorije za pregled (opcenito)
5.40.1 (EN 12464-1, 8.2011) Opce osvjetljenje (Ra >90.00)
Horizontalno

554 Ix (>= 500 Ix)

375 Ix

0.68 (>=0.60)

0.58

<=18.1 (< 19.00)

0.75m

Eavg Uo

106 Ix (>=301x) 0.84 (>=0.10)
245 Ix (>=50Ix) 0.70 (>=0.10)
280 Ix (>=50 Ix) 0.67 (>=0.10)
322 Ix (>=50 Ix) 0.57 (>=0.10)
293 Ix (>=50 Ix) 0.71 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Ordinacija prizemlje
.4 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Mp 1.5 (Zid) 311 Ix (>= 50 Ix) 0.57 (>=0.10)

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

37 5  Tipska oznaka :1628023_COMPACT LED EVO N 4550lm PRM 840 (32W)
. Naziv svjetijke  : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 4550im PRM 840 (32W) IP20I
K07
Zarulje :1 x LED GO 32W 32 W / 4550 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum : 12.04.2018

Sazetak, Cekaonica prizemlje

.5 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

(m]
4.0

3.5
3.0 —
2.5 -
2.0 Referentna povrsina 1.1
1.5 —
1.0 -

0.5 —

0.0 -

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (27.63 m?2)

Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1

300 500

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

11800.00 Im
102.0 W
3.69 W/m2 (1.51 W/m2/100Ix)

Korisnicki profil Zdravstvene premise - ViSenamjenske prostorije
5.37.1 (EN 12464-1, 8.2011) Podrugja za ¢ekanje (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg 245 Ix (>= 200 Ix)
Emin 207 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.85 (>=0.40)
Emin/Emaks (Ud) 0.76

UGR (2.3H 3.9H) <=18.3 (< 22.00)
Pozicija 0.75m

Glavne povrsine Eavg

Mp 1.5 (Strop) 58 Ix (>= 30 Ix)
Mp 1.1 (Zid) 169 Ix (>= 50 Ix)
Mp 1.2 (Zid) 147 Ix (>=50 Ix)
Mp 1.3 (Zid) 169 Ix (>= 50 Ix)
Mp 1.4 (Zid) 147 Ix (>=50 Ix)

Uo

0.93 (>=0.10)
0.60 (>=0.10)
0.84 (>=0.10)
0.60 (>=0.10)
0.84 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Cekaonica prizemlje

.5 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

39 4  Tipska oznaka :1628047_COMPACT LED EVO N 2950lm PLX 840 (24W)
] Naziv svjetijke ~ : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W) IP20I
K07
Zarulje :1 x LED GO 24W 24 W / 2950 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Odmor osoblja prizemlje

.6 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Referentna povrsina 1.1

T T T T T T
0.00 0.75 1.50 225 3.00

[m]
I [ | |
1 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 5900.00 Im
Ukupna snaga 51.0W
Ukupna snaga po povrsini (13.42 m?) 3.80 W/m2 (1.67 W/m?/100Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Opca podrucja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomoc¢
5.2.1 (EN 12464-1, 8.2011) Kantine, €ajne kuhinje (Ra >80.00)
Horizontalno
Eavg 227 Ix (>= 200 Ix)
Emin 199 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.88 (>=0.40)
Emin/Emaks (Ud) 0.78
UGR (1.8H 2.4H) <=16.8 (< 22.00)
Pozicija 0.75m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 54 Ix (>=30Ix) 0.95 (>=0.10)
Mp 1.1 (Zid) 164 Ix (>= 50 Ix) 0.60 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 136 Ix (>=50Ix) 0.79 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 164 Ix (>= 50 Ix) 0.60 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 136 Ix (>=50Ix) 0.79 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Odmor osoblja prizemlje

.6 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

39 2  Tipska oznaka :1628047_COMPACT LED EVO N 2950lm PLX 840 (24W)
] Naziv svjetijke ~ : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W) IP20I
K07
Zarulje :1 x LED GO 24W 24 W / 2950 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

: 1548-E2-2018-FA

Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Lijecnik prizemlje

.7 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

(m]
4.5

4.0
3.5 -
3.0 -
25
2.0 -
15 -
1.0 -
0.5 -
0.0 -

Referentna povrsina 1.1

[T T T T T T T T T T
0.00 0.75 1.50 225 3.00
(m]

200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (14.57 m?2)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (1.8H 2.6H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

300 500 750 1000

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

13100.00 Im
106.0 W
7.28 W/m2 (1.33 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Prostorije za pregled (opcenito)
5.40.1 (EN 12464-1, 8.2011) Opce osvjetljenje (Ra >90.00)
Horizontalno

546 Ix (>= 500 Ix)

448 Ix

0.82 (>=0.60)

0.73

<=18.8 (< 19.00)

0.75m

Eavg Uo

104 Ix (>=301x) 0.91 (>=0.10)
289 Ix (>=50Ix) 0.62 (>=0.10)
266 Ix (>=50 Ix) 0.75 (>=0.10)
352 Ix (>=50 Ix) 0.65 (>=0.10)
265 Ix (>=50 Ix) 0.75 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Lijecnik prizemlje

.7 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

41 2 Tipska oznaka : 1628146_COMPACT LED EVO N 6550lm PRM 840 (52W)
. Naziv svjetijke  : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 6550im PRM 840 (52W) IP20I
K07
Zarulje :1 x LED GO 52W 52 W / 6550 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

: 1548-E2-2018-FA

Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Hodnik prizemlje

.8 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

2 Relerenina povrina 1.1 3 4 .

[m]

50
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (32.88 m?)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (10.6H 1.0H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

75 100 150 200

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

11800.00 Im
102.0 W
3.10 W/m2 (2.49 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1

Prometne zone untar zgrada

5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prometna podrucja i hodnici (Ra >40.00)
Horizontalno

125 Ix (>= 100 Ix)

53 Ix

0.42 (>=0.40)

0.33

<=19.9 (< 28.00)

0.00 m

Eavg Uo

46 Ix (>=30Ix) 0.40 (>=0.10)
111 Ix (>=50Ix) 0.24 (>=0.10)
44 Ix (>=50Ix) 0.68 (>=0.10)
111 Ix (>=50Ix) 0.24 (>=0.10)
44 Ix (>=50Ix) 0.68 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Hodnik prizemlje

.8 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

39 4  Tipska oznaka :1628047_COMPACT LED EVO N 2950lm PLX 840 (24W)
] Naziv svjetijke ~ : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W) IP20I
K07
Zarulje :1 x LED GO 24W 24 W / 2950 Im

Bolnica Koprivnica_Tel_20.03.2018 Stranica 14/36



Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Administracija prizemlje

.9 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

] . ﬁg

6 —
5 —
L1 [
4 —
3 | Referentna povrsina 1.1
B
1 -
0~ =
U USUNL
00 1.0 20 3.0
[m]
I [ [ |
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 270m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 18200.00 Im
Ukupna snaga 132.0 W
Ukupna snaga po povrsini (25.15 m?) 5.25 W/m2 (1.04 W/m?/100Ix)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.6H 4.4H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

.2 (Zid
Mp 1.3 (

4 (

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Prostorije za osoblje

5.38.1 (EN 12464-1, 8.2011) Ured za osoblje (Ra >80.00)
Horizontalno

504 Ix (>= 500 Ix)

394 Ix

0.78 (>=0.60)

0.65

<=18.3 (< 19.00)

0.75m

Eavg Uo

94 Ix (>=301x) 0.93 (>=0.10)
251 Ix (>=50Ix) 0.74 (>=0.10)
271 Ix (>=50 Ix) 0.47 (>=0.10)
219 Ix (>=50Ix) 0.72 (>=0.10)
271 Ix (>=50 Ix) 0.47 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Administracija prizemlje

.9 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.
20 4 Tipska oznaka : 1628429 COMPACT LED EVO P 4550lm PRM 840 (32W)
. Naziv svijetiljke : Svjet. ugr. COMPACT LED EVO P 4550Im PRM 840 (32W) IP441K0
7

Zarulje :1 x LED GO 32W 32 W / 4550 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Radaonica 3.kat

.10 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Referentna povrsing 1.1

*

0- =
T 1T T T T T
. 1. 2. .
0.0 0 0 3.0 [m]
I [ [ |
L 1 200 300 500 750

Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 11500.00 Im
Ukupna snaga 86.0 W
Ukupna snaga po povrsini (26.46 m?2) 3.25 W/m2 (1.00 W/m?/100Ix)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.2H 3.9H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

.2 (Zid
Mp 1.3 (

4 (

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Porodajne prostorije

5.44.1 (EN 12464-1, 8.2011) Opce osvjetljenje (Ra >80.00)
Horizontalno

325 Ix (>= 300 Ix)

216 Ix

0.66 (>=0.60)

0.49

<=18.9 (< 19.00)

0.75m

Eavg Uo

53 Ix (>=301x) 0.87 (>=0.10)
147 Ix (>= 50 Ix) 0.52 (>=0.10)
132 Ix (>=50 Ix) 0.53 (>=0.10)
147 Ix (>= 50 Ix) 0.52 (>=0.10)
132 Ix (>=50 Ix) 0.53 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Radaonica 3.kat

.10 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

42 2  Tipska oznaka :1628108_COMPACT LED EVO N 5750lm PRM 840 (42W)
. Naziv svjetijke  : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 5750im PRM 840 (42W) IP20I
K07
Zarulje : 1 x LED GO 42W 42 W / 5750 Im
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Objekt

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum : 12.04.2018

Sazetak, Kupaonica 3.kat

.11 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

(m]
2.0

1.8 -
1.6 -

: BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

1.4 —
1.2 —
1.0 —
0.8 —
0.6 —

eferentna povrsina 1.

0.4
0.2
0.0 -

o 1 150 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (4.55 m?)

300 500

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

3600.00 Im
458 W
10.07 W/m?2 (4.26 W/m2/100Ix)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Sobe s krevetima, sobe za porodilje

5.39.6 (EN 12464-1, 8.2011) Kupaonice i toaleti za pacijente (Ra >80.00)
Horizontalno

236 Ix (>= 200 Ix)

223 Ix

0.95 (>=0.40)

0.90

<=17.4 (< 22.00)

0.75m

Eavg Uo

121 Ix (>=301x) 0.83 (>=0.10)
200 Ix (>=50 Ix) 0.47 (>=0.10)
177 I1x (>=50 Ix) 0.57 (>=0.10)
202 Ix (>=50 Ix) 0.47 (>=0.10)
177 I1x (>=50 Ix) 0.53 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Kupaonica 3.kat

.11 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

16 2 Tipska oznaka : 1205248_CAMEA LED EVO 20W 4000K 2100Im
@ Naziv svjetiljke : Svjet. nadgr. CAMEA LED EVO 20W 4000K 1800Im 1P441K10
Zarulje :1 x LED GO 20W 20 W /1800 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

: 1548-E2-2018-FA

Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Soba 3.kat

.12 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

55 : ¥

1.5 —
1.0 ‘ .
0.5+
0.0 | & .
-0.5 +
el e e 1
-1.5
20+ °F ' .
-2.5 o
-3.0 + o . N
-3.5

T T T T T T

0.0 1.0 20 3.0 [m]
L B | I I

100 150 200 300

75
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (19.90 m?)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.2H 3.4H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.6 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

5900.00 Im
51.0 W
2.56 W/m2 (1.85 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Sobe s krevetima, sobe za porodilje
5.39.1 (EN 12464-1, 8.2011) Opce osvjetljenje (Ra >80.00)
Horizontalno

138 Ix (>=100 Ix)

91 Ix

0.66 (>=0.40)

0.57

<=18.0 (< 19.00)

0.00 m

Eavg Uo

36 Ix (>=301Ix) 0.55 (>=0.10)
101 Ix (>=50Ix) 0.40 (>=0.10)
68 Ix (>=50 Ix) 0.38 (>=0.10)
113 Ix (>=50Ix) 0.78 (>=0.10)
119 Ix (>=50 Ix) 0.68 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Soba 3.kat

.12 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Mp 1.5 (Zid) 100 Ix (>= 50 Ix) 0.80 (>= 0.10)

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

39 2  Tipska oznaka :1628047_COMPACT LED EVO N 2950im PLX 840 (24W)
Naziv svjetijke  : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W) IP20I
K07
Zarulje :1 x LED GO 24W 24 W / 2950 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum : 12.04.2018

Sazetak, pregled 3.kat

.13 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Referentna povrsina 1.1

-

ER

\ \ \ \ \ \ \ \
0.0 05 1.0 1.5 20 25 3.0 35
[m]

200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam

300 500 750 1000

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke 3.00m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 11500.00 Im

Ukupna snaga 86.0 W

Ukupna snaga po povrsini (13.06 m?) 6.58 W/m2 (1.21 W/m?/100Ix)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.1H 2.1H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Prostorije za pregled (opcenito)
5.40.1 (EN 12464-1, 8.2011) Opce osvjetljenje (Ra >90.00)
Horizontalno

546 Ix (>= 500 Ix)

374 Ix

0.68 (>=0.60)

0.55

<=18.0 (< 19.00)

0.75m

Eavg Uo

99 Ix (>=301x) 0.86 (>=0.10)
286 Ix (>=50Ix) 0.54 (>=0.10)
239 Ix (>=50 Ix) 0.62 (>=0.10)
338 Ix (>=50 Ix) 0.49 (>=0.10)
243 Ix (>=50 Ix) 0.61 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, pregled 3.kat

.13 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

42 2  Tipska oznaka :1628108_COMPACT LED EVO N 5750lm PRM 840 (42W)
. Naziv svjetijke  : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 5750im PRM 840 (42W) IP20I
K07
Zarulje : 1 x LED GO 42W 42 W / 5750 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum : 12.04.2018

Sazetak, Sterilizacija

.14 Pregled rezultata, Mjerna povrsina 1

az

z1

(%4

200 300 500 750

o 150
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrSine 0.75m

Visina svjetiljke 3.00m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 41760 Im

Ukupna snaga 270 W

Ukupna snaga po povrsini (77.13 m?) 3.50 W/m?

Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost Esr 364 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 266 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 436 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:1.64 (0.61)

Tip Kom. Proizvod

LUXIONA Troll
45 10 Tipska oznaka : IRCLEDXXXMPRMSH_RUBIN CLEAN LED 27W 3900LM MICRO-PRM SH E 840 IP65
. Naziv svjetiljke : Svjet. nadgr. RUBIN CLEAN LED 27W 3900LM MICRO-PRM SH E 84
0 IP65
Zarulje : 3 x ModudZ” LED LINEAR 1300im/840 9 W /1392 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum : 12.04.2018

Sazetak, Sterilizacija

.15 Pregled rezultata, Mjerna povrsina 2

az

z1

(%4

1
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni racunski algoritam

200 300 500 750

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina mjerne povrSine 0.75m
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 41760 Im
Ukupna snaga 270 W
Ukupna snaga po povrSini (77.13 m?) 3.50 W/m?2
Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost Esr 304 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 213 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 364 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:1.71 (0.59)

Tip Kom. Proizvod

LUXIONA Troll
45 10 Tipska oznaka

. Naziv svjetiljke

Zarulje

: IRCLEDXXXMPRMSH_RUBIN CLEAN LED 27W 3900LM MICRO-PRM SH E 840 IP65
: Svjet. nadgr. RUBIN CLEAN LED 27W 3900LM MICRO-PRM SH E 84

0 IP65

: 3 x ModudZ” LED LINEAR 1300im/840 9 W /1392 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

NORMA: Sterilizacija

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Prostorije za dekontaminaciju

5.50.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za sterilizaciju (Ra >80.00)
Horizontalno

(>=300 Ix)

(>=0.60)

(< 22.00)
Glavne povrsine
Mp 1.7 (Strop) Eavg Uo

46 Ix (>=301x) 0.46 (>=0.10)

Mp 1.1 (Zid) 31 Ix (>=50 Ix) 0.56 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 149 Ix (>=50 Ix) 0.36 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 157 Ix (>= 50 Ix) 0.21 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 128 Ix (>=50 Ix) 0.45 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Sterilizacija

.16 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Mp 1.5 (Zid) 115 Ix (>= 50 Ix) 0.18 (>=0.10)
Mp 1.6 (Zid) 42 Ix (>= 50 Ix) 0.51 (>=0.10)

Tip Kom. Proizvod

LUXIONA Troll
45 10 Tipska oznaka : IRCLEDXXXMPRMSH_RUBIN CLEAN LED 27W 3900LM MICRO-PRM SH E 840 IP65
. Naziv svjetiljke : Svjet. nadgr. RUBIN CLEAN LED 27W 3900LM MICRO-PRM SH E 84
0 IP65
Zarulje : 3 x ModudZ” LED LINEAR 1300im/840 9 W /1392 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta : 1548-E2-2018-FA

Datum : 12.04.2018

Sazetak, Sestra 5.kat

.17 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

[m]
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00 4 Kvatlar 1
1.75 —
1.50 - > Referentna povrsina 1.1
1.25
1.00 —
0.75
0.50
0.25
0.00 —

-4

I I I I I I I
00 05 1.0 15 20 25 3.0
[m]

300 500 750 1000

200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 9300.00 Im
Ukupna shaga 68.0 W
Ukupna snaga po povrsini (9.14 m?) 7.44 W/m2 (1.38 W/m2/100Ix)

Povrsina izracuna 1
Korisnic€ki profil

Referentna povrsina 1.1

Zdravstvene premise - Prostorije za osoblje

5.38.1 (EN 12464-1, 8.2011) Ured za osoblje (Ra >80.00)
Horizontalno

Eavg 541 Ix (>=500 Ix)

Emin 405 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.75 (>=0.60)

Emin/Emaks (Ud) 0.65

Pozicija 0.75m

Glavne povrsine Eavg Uo

Mp 1.6 (Strop) 96 Ix (>=301x) 0.60 (>=0.10)
Mp 1.1 (Zid) 236 Ix (>=50Ix) 0.65 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 266 Ix (>=50 Ix) 0.32 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 313 Ix (>=50Ix) 0.44 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 265 Ix (>=50 Ix) 0.47 (>=0.10)
Mp 1.5 (Zid) 324 Ix (>=50Ix) 0.58 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Sestra 5.kat

.17 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

19 1 Tipska oznaka

. Naziv svjetiljke

Zarulje

42 1 Tipska oznaka

. Naziv svjetiljke

Zarulje

:1628467_COMPACT LED EVO P 3550lm PRM 840 (24W)
: Svjet. ugr. COMPACT LED EVO P 3550im PRM 840 (24W) IP441K0

7

: 1 xLED GO 24W 24 W /3550 Im

:1628108_COMPACT LED EVO N 5750Im PRM 840 (42W)
: Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 5750im PRM 840 (42W) 1P20I

Ko7

: 1 x LED GO 42W 42 W /5750 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor
Broj projekta

: Unutarnja rasvjeta
: 1548-E2-2018-FA

Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Hodnik centralnog stubista 5.kat

.18 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (174.37 m?2)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
4 (Zid)

(m]
12

10

100 150 200 300

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

43000.00 Im
373.0 W
2.14 W/m2 (1.23 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1

Prometne zone untar zgrada

5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prometna podrucja i hodnici (Ra >40.00)
Horizontalno

174 Ix (>= 100 Ix)

140 Ix

0.80 (>=0.40)

0.61

0.00 m

Eavg Uo

41 Ix (>=301x) 0.58 (>=0.10)
125 Ix (>=50 Ix) 0.64 (>=0.10)
105 Ix (>=50Ix) 0.65 (>=0.10)
120 Ix (>=50Ix) 0.65 (>=0.10)
130 Ix (>=50Ix) 0.65 (>=0.10)
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Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

: BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA
: Unutarnja rasvjeta
: 1548-E2-2018-FA

1 12.04.2018

Sazetak, Hodnik centralnog stubista 5.kat

.18 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom.

36 2

39 12

Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

Tipska oznaka
Naziv svjetiljke

Zarulje

Tipska oznaka
Naziv svjetiljke

Zarulje

: 1628009_COMPACT LED EVO N 3800Im PLX 840 (32W
: Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 3800Im PLX 840 (32W) 1P20I

K07

:1x LED GO 32W 32 W /3800 Im

:1628047_COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W)
: Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W) 1P20I

Ko7

: 1 x LED GO 24W 24 W /2950 Im
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Objekt

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Dnevni boravak

.19 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

: BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Referentna povrsina 1.1

1
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (29.60 m?)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Referentna povrsina 1.1

300 500

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

11800.00 Im
102.0 W
3.45 W/m2 (1.38 W/m2/100Ix)

Zdravstvene premise - ViSenamjenske prostorije

5.37.6 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za dnevni boravak (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg 250 Ix (>= 200 Ix)
Emin 215 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.86 (>=0.60)
Emin/Emaks (Ud) 0.76

UGR (2.5H 3.8H) <=18.3 (< 22.00)
Pozicija 0.75m

Glavne povrsine Eavg

Mp 1.5 (Strop) 54 Ix (>= 30 Ix)
Mp 1.1 (Zid) 158 Ix (>=50Ix)
Mp 1.2 (Zid) 143 Ix (>=50 Ix)
Mp 1.3 (Zid) 158 Ix (>=50Ix)
Mp 1.4 (Zid) 143 Ix (>=50 Ix)

Uo

0.97 (>=0.10)
0.68 (>=0.10)
0.85 (>=0.10)
0.68 (>=0.10)
0.85 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Dnevni boravak

.19 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

39 4  Tipska oznaka :1628047_COMPACT LED EVO N 2950im PLX 840 (24W)
] Naziv svjetijke ~ : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W) IP20I
K07
Zarulje :1 x LED GO 24W 24 W / 2950 Im
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta : 1548-E2-2018-FA

Datum : 12.04.2018

Sazetak, Sala za sastanke

.20 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Referentna povrsina 1.1

200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raCunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (28.56 m?2)

Povrsina izra¢una 1
Korisnicki profil

Referentna povrsina 1.1
Uredi

750 1000

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

23000.00 Im
172.0 W
6.02 W/m2 (1.11 W/m2/100Ix)

5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za konferencije i sastanke (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg 545 Ix (>= 500 Ix)
Emin 462 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.85 (>=0.60)
Emin/Emaks (Ud) 0.75

UGR (2.5H 3.7H) <=18.8 (< 19.00)
Pozicija 0.75m

Glavne povrsine Eavg

Mp 1.5 (Strop) 103 Ix (>=30 Ix)
Mp 1.1 (Zid) 295 Ix (>= 50 Ix)
Mp 1.2 (Zid) 259 Ix (>=50 Ix)
Mp 1.3 (Zid) 295 Ix (>= 50 Ix)
Mp 1.4 (Zid) 259 Ix (>=50 Ix)

Uo

0.95 (>=0.10)
0.50 (>=0.10)
0.71 (>=0.10)
0.50 (>=0.10)
0.71 (>=0.10)
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Objekt : BOLNICA KOPRIVNICA - REKONSTRUKCIJA

Prostor : Unutarnja rasvjeta
Broj projekta : 1548-E2-2018-FA
Datum 1 12.04.2018

Sazetak, Sala za sastanke

.20 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

LENA LIGHTING S. A.

42 4 Tipska oznaka : 1628108_COMPACT LED EVO N 5750lm PRM 840 (42W)
. Naziv svjetijke  : Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 5750Im PRM 840 (42W) IP20I
K07
Zarulje :1x LED GO 42W 42 W /5750 Im

Bolnica Koprivnica_Tel_20.03.2018 Stranica 36/36



RUJERI CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica List 45

6. GRAFICKI DIO

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.



RG.’E%T CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
T k.8. 1250/1, k.0. Koprivnica List 46

6.1. SADRZAJ

POSTOJECE STANJE
Postojece stanje — rasvjeta podruma simboli

Postojece stanje — rasvjeta podruma list 1
Postojece stanje — rasvjeta prizemlja list 2
Postojece stanje — rasvjeta 1. kata list 3
Postojece stanje — rasvjeta 2. kata list 4
Postojece stanje — rasvjeta 3. kata list 5
Postojece stanje — rasvjeta 4. kata list 6
Postojece stanje — rasvjeta 5. kata list 7
Postojece stanje — rasvjeta 6. kata list 8
Postojece stanje — rasvjeta 7. kata list 9
Postojece stanje — rasvjeta 8. kata list 10
NOVOPROJEKTIRANO STANJE - RASVJETA

Novoprojektirano stanje — rasvjeta simboli

Novoprojektirano stanje — rasvjeta podruma list 11
Novoprojektirano stanje — rasvjeta prizemlja list 12
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 1. kata list 13
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 2. kata list 14
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 3. kata list 15
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 4. kata list 16
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 5. kata list 17
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 6. kata list 18
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 7. kata list 19
Novoprojektirano stanje — rasvjeta 8. kata list 20
NOVOPROJEKTIRANO STANJE - STROJARSTVO

Novoprojektirano stanje — strojarstvo prizemlja list 21
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 1. kata list 22
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 2. kata list 23
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 3. kata list 24
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 3. kata list 25
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 5. kata list 26
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 5. kata list 27
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 6. kata list 28

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.



gSOLAR PE{GH%T CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
naATIN [ k.&. 1250/1, k.0. Koprivnica List 47
Novoprojektirano stanje — strojarstvo 6. kata list 29
Novoprojektirano stanje — sustav hladenja list 30

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018.



SKLONISTE
cementra glazura
26.07 m2

SANITARIJE
cementna glazura
13.35m2

PRETFROSTOR
ementna glazur:

¢ -3,80

SKLONISTE
cementna glazura

32.70 m2

a -3,80

a -3,80

7 5.67m2

3,801 A
a 3@;‘_ o 3,80

HODONIK
cementna-glazura
37.86 m2

-3,80

SKLONISTE
cementng.glazura

30.80 m2

a -3,80

HODNIK
ker. plo¢ice
26.27 m2

STUBISTE
kamene pl.
15.12m2

10x30,0cr
11x15,0cr

PRETPROSTOR
| ker. plocice
8 3 | 14.76 m2
! a -3,50
HODNIK
ker. plocice
4357 m2

e -3,80

ARHIVA
ker. plocice
32.00 m2

a -3,50

SPREMISTE
ker. plocice
31.43 m2

a -3,50

SPREMISTE
ker. plocice
30.28 m2

a -3,50

-3,80
3/0

SKLONISTE
@ cementna glazura
INSTALAGIE 33'4% ;”5
cementpg.glazura $_
9.20m2 SKLONISTE
3,80 cementna glazura
40.69m2
a -3.80
\ / SKLONISTE
\ / cementna glazura
\\ y 2263m2
X Qﬂ
/\
/
/ \
/ \
SKLONISTE
cementna-glazura
SKLONISTE 30.67m2
cementna glazura 3,80
4023 m2 @
a -3,80
INSTALAGIJE
a <8,80 cementna-glazura
______ 84rm2 - |
1 & 3 x| 3,80
L A
\ | £ 380
| S *
SANITARIJE 5 a
I cementna glazura
F———— =
|
| |
I : PRETPROSTOR
| | cementna glazura
I 6.53 m2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B !

e -3,50

= SOLAR PROJEKT
HRVATSKA rwmmm

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek
Zeljka Selingera 1, Koprivnica

HOBNIK
ker./piagice
4998 m?2

HODNIK
ker. plocice
93.28 m2

$ -3,50

ker. plo¢ice
3.54 m2

! 2 350

————]

$ -3,50

STUBISTE
kamene pl.
21.03 m2

9

10%35,0cm
11x15,0cm

INSTALACIJE

AN

X

&£

[£\

 —

,0Em
11x15,0em

10

R

10%35,0cm
11x15,0cm

é

a -3,50

HODNIK
ker. plocice
129.75 m2

e -3,50

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant

Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

i
_:.arﬁ STIJAN Conic
- .Im}el. -‘/.'r
2471 CMARETRNTTRZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Sadrzaj

POSTOJECE STANJE - RASVJETA PODRUMA

Faza projekta
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

Vrsta projekta
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZOP o8 Knjiga
Mjeril
™ 07/18 jertie 4.150
Datum List
ozujak, 2018 1-l




HODNIK
ker. plocice
93.28 m2

ROSTOR
ploCics

3,50 STROJARNICA
$_ ker. plocice
29.80 m2

¢ -3,50

STROJARNICA
ker. ploice STROJARNICA
35.56 m2 ker. plocice
I -3,50 47.91m2

e -3,80

1x30,0cm

6 m2
-3,50

INSTALACIJE
ker. plocice
14.97 m2

$ -3,50

a -3,50

2x15,0cm

HivA STROJARNICA

plocice ker. plocice

0 m2 23.46m2
3,50 eji

locice ker. plocice
8 m2 36.03 m2
-3,50 a -3,50

STUBISTE
kamene pl.
21.03m2

9

10x35,0cm
11x15,0cm
10x35,0pm
11x15,0pm

10%35,dem
11%15,gem

é

XX
<
<

HODNIK
ker. plocice
129.75 m2

a -3,50

INSTALAGKE

-@-' ker. plocice]
7.711m2
INSTALACIJE
INSTALACIJE e ker.{plocice
e r— -3,50
ker. plogice $— 8013 rgg
3.54 m2
MISTE
loice
3 m2
(350 STROJARNICA
’ ker. plo¢ice
23.84 m2
¢ -3,50
| ¢ -3,50
MISTE STROJARNICA

El

\

STROJARNICA
ker. plocice
84.18 m2

¢ -3,80

e -3,80

STROJARNICA
ker. plocice
28.83 m2

a -3,80

RADIONICA
ker. plocice
41.44m2

$ -3,50

SPREMISTE
ker. plocice
26.74 m2

a -3,50

SPREMISTE

RADIONIGA
ker. plocice
15.99-m2

a -3,50

RADIONICA
ker. plagice
22.04 m2

a -3,50

ker. plocice
13.50m2

e -3,50

PRETPROSTOR
ker. plocice
7.93m2

ARHIVA
ker. pigcice
20.98 m2

a -3,50

HODNIK
ker. plocice
51.00 m2

\e -3,50

stoje na elektri¢noj trasi

SPREM..OPAS
KEMIKALIJE
ker. plocice
6.19 m2

a -3,50

STUBISTE
kamene pl.
14.18 m2

|
|
L __

,_"l

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek
Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant
Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

i
_:.arﬁ STIJAN Conic
- .Im}el. -‘/.'r
2471 CMARETRNTTRZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Sadrzaj

POSTOJECE STANJE - RASVJETA PODRUMA

Faza projekta

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

Vrsta projekta
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZOP o8 Knjiga
Mjeril
™ 07/18 jertie 4.150
Datum List
ozujak, 2018 1-ll




v
h 40692
$-3SQ

SKLONISTE
cementna glazura
22.63 m2

e -3,80

SKLONISTE
cementna-glazura

32.67m2
ura

SANITARIJE
cementna glazura

26.07 m2

a -3,80

HODNIK
cementna-glazura
37.86 m2
-3,80

SKLONISTE SKLONISTE
cementna glazura cementna.glazura
32.70 m2 30.80 m2

* -3,80 a -3,80

HODNIK
ker. plocice
26.27 m2

, a -3,80

INSTALACIJE 250
ker. plocice $—
354 m2

ker.{plocice
8.01m2

SPREMISTE
ker. plocice
31.43m2

a -3,50

SPREMISTE
ker. plocice
30.28 m2

a -3,50 T

STROJARNICA
ker. plo¢ice
23.84 m2

a -3,50

STROJARNICA
ker. plocice
36.03 m2

e -3,50

S — 4

¢ -3,50

STROJARNICA
ker. plocice
20.02 m2

PRETPROSTOR
cementna glazura
6.53 m2
STUBISTE
kamene pl.
21.03m2
|  —  —
ElE ele
gle 3|
E|E
gle
: E
e [ E—
-
|
HODNIK
| ker. plocice
3% o -350 129.75 m2
| $_ Ker. fplogice $— o m
I 4998m2

otvor 200/190cm

STROJARNICA
ker. plocice
107.72 m2

STROJARNICA
ker. plocice
42.40 m2

= SOLAR PROJEKT
HRVATSKA rwmmm

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek
Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant

Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

_:f:rﬁ STIJAN Conic
: Tageel. e
73 CMERSTRNTIRZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA PODRUMA
Faza projekta Zop 09/18 Knjiga
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE = erio
07/18 ! 1:150
Vrsta projekta -
. Datum List
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 11l




103
T .
STURISTE
kameng pl.
14.63m2
1030 o o0
114 1x15.0¢ ‘b 000

Ker. plotice
3.16m2

TRIEM
Kimene pl.
176.61m2

ViErRoBRAN
kamene pl.
9.40m2

e 0,00

SANITARIJE -Z

Ker. plotice
468m2

SANITARIJE - M

. Ker. plotice

2.34m2

PORTIRNICA
ljnoledm

11.79m2

$ 0,00

ADMINISTRACA %

laminat
12.99.m2

» £000|

ULAZNI PRESTOR
kamene pl.
13520 m2

Qi

. $ +0,00

ADMINISTRACIJA
laminat
22.55m2

e +0,00

EMISTE
| SPREMISTE
linoleum
I. Eig 4.24m2
Ogsr
=

ADMINISTRAGWA
linoleum
10.52m2

—

| S iniiniiny

liholeurp
1209 m2

liholeurp
13.05 m2

NATKRIVENA TERASA
tetazzo
22,08m2 1ZQLACTA
linoleutn

$ 0,00

PEQWATRIJA

pun

SUBAKUTNI2 KOMUNIKACHA
linoleum linoleum
2599m2 49.39m2

=0/ 2000
pum  gme

SUBAKUTNI1
linolesim
29.33m2

1128 m2

RT6
linoleum
553m2

CEKAONICA £000
kamene pl. 'Q"
52.21m2

$ +0,00

RTG
linoleum
20.19m2

$00

GIRSAONA
linoleun)
24.40 m2

0

RTG AMBULANTA
linoleum
10.6912

p 00

HODNIK
kameHElpl,
2921 m2

000

AMBULANTATRIJAZA

UPIS PAGIJENTA / TRIAZA

lineleum
18.67 m2

e 00

STUBISTE

Ker. pldice
149 m2
000

kamene pl. /F +0,00
13.68 m2

(ODMOR Q50BLJA

OBER. ZAHVATE
linoleum
24952

GARD. / CAINA KUHINA:

linoleum

11.05m2 e 00

270

CEKAONICA 1

kamene pl.
29.19m2

e +0,00

| ]

OPER. ZAHVATI

1ZQEACHA

linoleum
12.32m2

linoleum
274w
2000
Qe
AKUTNI
lindeun
148m2
el
KOMUNIKACI/A
i linoleum
LIECNICI 57.45m2
linoleum 0,00
28,86 m2 R

$+00

SESTRE:
linoleufy
23.05 M2

a 0,00

AKUTNI
linpleum
17.03 m2

e 0,00

1ZOLACLA,

finoleutn
14.02m2

$00

IZOLACIA-S
liholeum
12.19m2

$ 0,00

8.22m2

SPREMISTE
Ker. plotice

0,00

MUNIKACLIA / RAVPA
kamene pl.
17.30m2

SANITARIJE OSOBLJA *
Ker. plodice
3.21m2

315

265
120

KOLNFULAZ 265

glazura 120
141.80 m2 -

265

120

= ¥
: = =
STOBRTE
o P kamene oL HODNIK HODNIK
g[E PRETPR X 2105m2 Kameng pl kamenelpt \ HODNIK
£ RASPIKARAVANJE ker [pibcice KOMURIHACLIA " 47.49m0 6321 m2 kamene pl.
2 ker. locice Kameng pl. 0
_— . X L= qossm
- 1M74m2 iKLA?\STE kOfH:A[ﬂA kHODNIK‘ 160.87 m2 & ¢— 00
STUBISTE er. plotice er. plotice @mene p 000 5 HIE L = — £
Kimere “irm 3193m2 211m2 @ B g ] o e
142m 000 2000 SPRENISTE SPREN i}
L @ o - 1 keblodi er.bcice STUBISTE
ANTIBIOTICI 515 4.48m2 3.01m2 3.69m2 s bREMISTT kemenelpl
20 ker Blbcice b VoDITEL) sesTRA or e 13.82m2
— \ 297m2
HOBHIK AMBALAZA fioleu {inoleun
Kamene . bor. e - to i oguen ||
727m2 6.14m2 HODNIK Sy PREER @ 0 linoleum GARDEROBA . =
0 KBplotice e.—. linolebm PREMIST! Silg
$— 1,94 m2 er. plotice
8.35m2 Kopilit 9.88m2 B Ei
i
PREDAVAONICA = 2000 i 3
ZAPALY. TEK| 1 linoleum ODMOR-OS0BLIA ARHIVA X
Ker. plodice fiidlour
o LABORATORL abamz fnoleun %23 m2 SANIT-Z
092m2 PRARIESIER | PRANJE SUBA Ker. plotice vooiteL” || racuNevopsTvo OSOBLIE » KAPELA SPREMISTE T LIEENK GARDEROBA © Ker. plocice
ker |plocice ker. plogice - kef. plocice kel. plogice ker. plogicg; @_*Uﬁ kamene pl. Kamene pl. linoleum I[noleufn ﬁ—t— 2.75m2
73 "‘070 7.38m2 778m2 7.03m3 / I/ 25.23m2 5 35m2 ¢ 1501 m2 9002 - SANIT-M
@ & +0,00 £0.00 0 0 @ £0,00 00 == ker. plodice
| ¢ e ¢ 554m2
|  —— B ’ 000
000 = g
e Efe CARDISANT. Sanmare |9 sEsTRA
H \ETopIOBE Ker. plodice fingleur
EE - Eﬁ 2 7.02m2. 2.82m2 17.53m2
& & EDHIOR OSOBEIA £000
[l G:RD./‘SCWIT heln HODNIK
sy o P -
z m
0,00
] -$—‘— $ 0,00
—GARD/SANIT. N CNEENIK
J Ker. plogoe SPREMISTE lingleum
e Tgleu 1839 m2
QL 656 m2 0,00
. —1 q.
GARD./SANIT.
Yer. ploGice SPRAVE
288m2 lioklm PREGLED
0,00 22.60|m2 finoleum SPREMISTE; ffﬂ*‘:
0 2278m2 20,00 Kamene . C indlad
C . GIPSAONA R T 8052
KABINA £ KABINA g P, CABNA
Tinoleum \ - iboleum fingepr| £0.00
Torms \ e 2955m? N [[incleum .
LECNIK LUECNIK \ 0 N[ 1:32m2
linoleun ker. locice =
GRUPNA TERAPA
2 2092 %
O 2000] 00 it
v “sme LIEGNIK
@0 litoleum
GARD./SANIT. CEKAONICA 2258m2
ker. plogice KABINA KABINA kamene pl +0.00
274m2 linoleum linoleum CEKAQNICA 37.85m2 '$—‘—
kamene pi
| 537m 507m2
BEKAONICA .. 20782 R B
kamene pl. LR (L : =
W 3.82m2 @2 oo b
[ 1x 5.0 [ 1x 5.0
¢ﬁ.ﬂ STUBISTE ]H’"VHH’"'
HODNIK mere i
kamene pl. |
2952m2
i i ‘
7 gem
2x20 9cm
— sTuBISTE
terazzo
450m2
IT - ADMINISTRACUA i
| =] ke plotick [ | SANITARUE SANITARLE
TUBISTE 26.81m2 KUPAONICA GARD./SANIT. ker. plotice _— ker. plotice
) . 5 Ker. plocice 7.04m2 876m2
o 000 Yer. ploGice
I $ 286m2 6.89m2 $_a_*°°° $_._*0°0 LEEENK
findleym
GARD./SANIT, o
é £0/00
| oo o
N . 2N 38
IT - ADWINTSTRACIA DEZU:‘"‘I LECNIK GIPSAONA LI'JE ICN'K SEYTA PRIFREMA
& inaleurn N ingleum n "
ULAZNIPROSTOR ker. plotice )| : finoleum TT47m2 J;u‘ew; inderm
kamene pl. 285, | 262m Q £0.00 Tl £40m2
15121m2 VLtO 00 |~ w | =
B ¢ B ;{
|
||
SANITARVE 488
3 305
HODNI
™ o8 kamene pl
\/ Shptit 1370m2 rosit ko Uz
as
A cksmomcla EEKAONICA 53 19-2(2)
or| amene p kamene pl. B
77.43m2 7892 m2
00 £0,00
2000,
¢ ADMINISTRAGHA &
KAEINA  KABINA KABINA  KABINA kamene pl KABINA- | KABINA
1332m2
fFragen 305
TRIEM
Kamene pl.
57
ElEChK HUECHIK REGISTRACIA LECHiK LIEENK gle 2l
finolefm Yidoiedm Inoleun lifoleun indoum N 38
46,832 46.27 2 18232 801 m2 15,69 m2
000 5 £000 Lodo 000 koo
2000 000 | 0 2000 i
< SesTRA @ SESTRA é . StETRA < SeSTRA 1@’—'—
lingleun Iigdeur] Indleunn linoeun
208{m2 2&gomp ziq0m2 0452 @ 5
$ .00, ¢. 0 $ 000 @m 50
STUBISTE . . . [}
terazzo 5[
201m2 S
K ORBINACIA ORDINACHA ORBINACIA ORDINACIA BRDINACHA GRDINACHA ORDINACIFA ORDINACIA LIECNIK
linoleum linoleum linoleum linoleun linoleum linoleum linoleun linoleum linoleum
2.2 m2 16,56 m2 27.60m2 2529m2 19.03m2 16.86m2 18.64m2 1678 m2 19.42m2
¢ 00 a 0,00 0 00 0 0 £0,00 00 0.0 Sle
KABINA 4 KABINA 4 1 ‘P Q 'q . &2
lindeu @ | linoloum e STUBSTE
279m2 32m2 noleum amene pl 0,00
( 418402 14.44m2 $_
Ll i > g — B
SPRENTSTE ™~ =
er. fbeice N
5282 CEKAONICA A
CEKAONICA f CEKAONICA EEKAONICA kamene pl. CA:N" FaHiNG
i kamene pl. kamene pl. amene pl. 33.45m2 ?' P;““‘Z”
: 750m;
4382m2 27.54m2 000
] ] [ ] [ s B o | e [ ]
® 000 i 000 I $_*“ 0
g P < F
<
\ (I
SANITARUE — [ -
Kezra’j‘::;e [ SANITARKE HODNK o0
LOGOPEDIUA % [ fer pocce kamerepl. [T SPREMISTE
linoleum 538 m2 3288 m2 \;n;);eur;
1219 m: HODNIK !
Ty 200 Kamgne pl. | I\ / [ /
N 2 | HODNKK
9.68m2 N |
+o‘1)o éRHIVA kamene pl. l' l— ULAZNI PROSTOR AUDIOLOSKADIAG
20 fifolum b e ) e
P A 1208 m2 l o
500 m2 dotior 0sGbLt W atom KIFECKIK 207m2
1000 @l . R KN" ““{”'NJ" ULTRAZVUK VIDNO POLJE 2 VIDNO POLE 1 m linoleum © B
$—* : inoleum er. plocice linoleum linoleum linoleum $_._t0 00 14.72m2 $—=—
LOGOPEDI CARDEROBA 1357 m2 £.18m2 13.38m2 1424 2 ¥
inole Ker. plocice i m2 140312
\én;;\.:\; 29 74 2000 P Q200 2000 |
1R 2 3 B Pt Q0 0
e_‘]
[ ] - | - -
SANITARE
|_ er. ploGice .
442m2 il Wi
2o 2|8 @«
Zls @ Zls 3
Z HE
| a ] a a a’ ’ a ]

265
120

mj 1:100

ASTENJA\LOGO\L

- SOLAR PROJEKT.Jog

SJEDISTE: Cesta mira 16, 21000 Split
URED: Poljicka cesta 51, 21000 Split
www.solarprojekt.hr | info@solarprojekt.hr

Tellfax: +385 21 655 117

T.D.| 07/18
Narugitelj /|  orcasounic.on romsiavsaroex:
Investitor: Zeljka Selingera 1, 48 000 Koprivnica
Gradevina
CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
" Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica
Lokacijal | = 425011, k.o. Koprivnica
Projekt GLAVNI PR0JEKVT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Sadrzaj POSTOJECE STANJE

- RASVJETA PRIZEMLJA

IGI. Projektant

lvan Kapov, dipl.ing.arh.

Projektant

Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

Proj. suradnik

Boris Tudor, ing.el. 2
U Splitu, ozujak, 2018.




‘ +3,36

' +3,36

SANITARUE ~ SANITARWE
Ker. plotice er. plotice
458m2 471m2

L] ot ||
i

karene pl.
g3

t +330 M

oty /] hdie
T

% HOiiK
Hamerge pl.
9732 m2

a +3,30

SANITARLE
ker. plotice
odvodna tocka 3.13m2
A 33
1332 v
/
PHF120cm x F120cm x F120cn x F120cny

TAINICA
kamene fl.
19.65 mZ

l +3,30

SPREMISTE CAINA KUHINGY
e iicice Ter. pidtice

9.98m2
+3,30
i

4.91m2

SALA ZA SASTANKE
parket
95.88m2

e +3,30

URED!

KaNA_

lifofeum
Mtdme | 1.23m2

+3,30
i URED RAVNATELJA
lamipat

KABINA-

; = finoleum
2950m2 123m2

= KABINA
Tinoleum
0 123m2

+344
odvodna tocka

+3,50

LA

STUBISTE

LAinORu
| holeus

BORATORW
Jinoleun-
5.99 m2
il LABORATORI
Tioleum
18.88 m2

+3,30
5.98m2 —

I

CEKADNICA
[ABORATORY kanienelp.
linoleum 19, 733"3%
19.76 m2 $

2126 m2

‘ +3,30

Vogr.=60cm

BINA

linoleym
/ 1.38 62
! (ABINA

/ linoleum
1.38m2

e ——

/ =

RTG
linoleum

38.25m2
+3,30

$_

RTG

| il
linoletim:
2.95m2

linoleum
28.26m2

] SPREMISTE
Tinoleum
2.20m2

/ DEZORSTVO
’ linoleum

/ 11.88m2
En ' +330 o

/ ker. plocice
1.50m2

KABINA
\ / linoleum
\ 1.23m2
/ \ KABINA
Tinoleum
/ \ 5 1.23m2
EBINA
linoleum
\ 1.23m2

\ = ABINA

linoleurn

\ 1381

'\ ABINA

\ linoleum
1.38m2

RAZVIJANJEFILMA
linoleum

PRETPR.
leum
X 1222

|| seremsTE

2.30m2
RTG |
linoleur
26.08m2
' +330
HODNIK
RTG kamene pl.
linoleur 83.68m2
28.96m2

o

BINA
Ijoleum

lingleum
6.7TMm2

‘ +3,30

lingleum

DIJAGNOSTIKA

14.34 m2

e +3,30

DIAGNOSTIKA
linoleum
2205m2
t +3,30
HODNIK
kamene pl.
60:00-m2

6.59m2
1 +3,30
d

linoleum

oo

$

ADMII
|
1

e +3,30

DIKTAT
linoletim

STUBISTE
]
6-12m2

+3,30

? +345
odvodna tock

EF ODJELA
linoleum
12.81,m2
30

INISTRACIA
linoleurh
0.01 m2

TEHNIGAR

/o 4360
hd

L 350
hd

odvodga totka

|
1

ODMOR OSOBLJA

'+30

/ LIJECNIK
linoleury

10.69m2 @i

linoleufn:
14.75 m2

wasq |/ \ 141 m2
i = SANITARLE
Tinoleum R16 Ker. podice
ADMINISTRACIA Pl 465m2
kafren pl. linoleum
BB S eol2 a 873"120 SANITARWE
Kdmend pl. 130 & Ker.ploice
57.64m2 '@__ 281m2
$ﬂ HODNIK
B .— Kamene pl.
106.32m2
STUBISTE +3,30 e
$— er. plocice SPREMISTE HODNIK
‘HoDAiK LNECNK 1.30m2 ker. plogice kamene pl.
IAMB. ZA VADENJE KRV DEARNILY Bt Toleum 365m2 30452
linoleum LIJECNIK " ODMOR OSOBLJA 16.68m2
lingie liipurp 4550m2 RTG 330 e
2103 m2 il 1080 m2 g_ w330 ol $_
3 1530 ? 4330 ]v / e
- m
$“ - +3.30 GARD./SANIT: STUBISTE
2] P RTG/ PRIPREMA Ker. plodice kqmere pl.
} CANAKUHINIA KA?'NA -y 1";“(’]‘;':; 5.66m2 1382m2
YerHlotice inoleum (| JECHI I
’ GARD./SANIT.
d AP, p 163m2. linoleum & 330 s i
linléum KABINA 1434112 T md ik £[E
A 430 ik
CEKAONICA CEKAONICA linoleum L —~ gE
kamene pl. \amene i PORTIRNICA P 1.58m2 e
15.24m2 § 1469m2 kér, lofice 3
& +330 320 Le2m kopilit kopilt NG
kopilit kopit kopilt kopilit kopilit
4330 330 HODNIK
[ Khmene pl. KUPAONICA
kHODN'KX SANITARUE SANITARME st r:z er. plofics
amene pl 104.
251m2
4611 m2 +330
+3,30 ¢
* B B = aa
\ N B / - “CATVERY] JA
~ — DEZURN) LIJECNIK Qo
= ~_ - e 678
_—""" KuPAONICA 9.14m2
- T~ _— Yer. ploGice
T~ _— 3.73m2
GARD:ISANIT, ‘ T~ _— KUPAONIGA
. +330 [ R . i
- Ker. plogice| $_ ~— SANITARWE er. PG
i Qt(?';;lr:z — T~ L 1.73m2
/ \
- 350 LigggiK — ~_ SPREMISTE
65 er. potice — ~. K. plodice AMBULANTA
- GARD.SANI. oo || — TS~ _4%m HOBBIS linoleurs
Ker. plotice e — ~. kafnene pl. 1484m8
828m2 & _— ~. 2081m2 +330 8 1
HODNIK ft T
R O L id
X ; S
34.66m2 SESERp NEUROLOSKA ANALIZA 1330 E
linolem finoleum 7 - SESTRA =
=l ok 163472 19.28m2 0SIG. | UNAP. KVAL. ZDR 1248, UNUTARNJA REVIZUA / Jinoleum 8
SERVERISOBA LIIECNIK LISECNIK KABINA KABINA linoletim laminat 14.43m2 B
kainene bl linoleum linoleum Tinoleum 16.88m2 43,30
5 ¢ - linoleum 17.27.m2 y ik
1345m2 18 42me 08 m2 ] 1002 200 m2 @30 $_
KABINA KABINA |
,/] / y Tioism Tirtleuin |\ JY /
u| '—n 1.00m2 1.00m2 \ { )
[ E — — — L
TIANESEZIA | AMB-ZABOL
HODNIK SANITARUE| | SAMTARUE Inoum
amene pl, Wr.ploos<ker. pocice o
iom 2642 26 m2 Py
B e = e
N CEKAONICA
GEKAONICA . ‘KA'T'“L“/ k:;“;;'e';‘ oo 0
kamene pl. LWECNK inolgh} SESTRA LHECNK m & o ]1xfﬂ|m|/| ]1xfﬂ|m|
linoleurt 121m2 4330 STUBISTE
25.40m2 linoleum linoleun I
14.16 m2 KABINA arfene p
A de2re 5oz b2
finoleLm m bt
124im2 ¢ﬂ o chn
~. — stomaToLdaIA B
N ~ — AMBULANTA
HODNIK LIJECNIK; R 1 “~ - finoleum -
kamene pl. linoleum £ ~ - 0902 Qo
7267m2 1901 m2 5 = ™. ~ w30 [T~ ™ we e
m STUBISTE - B ~_ _— e kU w_
kamene pl. i ) ~ - ‘,
1179 m2 2 . STUBISTE ST -%
Torazzo . R
1551 m2 — .
=5 — . —_—
LIECNK F — ~ STOMATOLOGUA DLIAB. | ENDOlavs
- - lipoley
linoleum — . o 1";“;‘;':'”;
16.74m2 — . 550 a3
- — ~_ S @
HODNIK +330 +3,30. CAINA KUHINJA
kamene pl linoleurt
SANITARWE ~ SANITARWE SANITARWE SANITARWE 10700m2
er. patice & Yer. ploGice Yer. plodice .
3.1gm2 6.10m2 7.44m2 $—
GARD./SANIT, RD./SANIT,
fer. plocice Ker. plofice
% . RARD. AVBULANTA
| va 2.90m Béor \ CAINA KUFINIA o)
noleum linoleurf
123012 \ 1494 me Mfgamoz
—1_3 = EMIS
Ker-plotice @
ook || PoRTIRfICA Losme
xamene . || katent . — I
I-/ 30 31.92m2 13.96m2 HODNIK / CEKAONICA
330 54330 kamene pl.
HODNIK | SEKAONICA 120mp || e— 53.10m2 N GASTRO, U2V,
Kartgre . 320 linoleum
KABINAL) KABINA KABINA '~ kag| — ; =
- 36,50 m2 | i S ~— 1225m2
/I / | +3,30
i @
HODNIK i
finplopm
HODNIK 7 o
= kamene pl hohk VAR
4072m2 S ?ﬁ‘o‘w M | inoleum
= - Sl 707m2 : ntnz
L“vJE‘C“‘K \\ NMINISTRACHA SESTRA LIJECNK UV} SESTRA ERGOMET. | HOLTER Uz\. SESTRA ENDOSKOP. ENDIOSKOR:
el 'Z"‘;;“”; Jrceunt linoleurt linoleum fiholeum liholeum IInoleu inoleuin linoleum
4 ’33’2 42808 20.76ma 21.98m2 2848 m2 2558 m2 201 m2 21.98m2 2561 m2
+
LUEENK @ 330 +3.30 330 43,30 | +3.30 330 +330
- P : @ L @3 P30 D= D= - — ENDOSKGP.
inoleum g "z . g :
3o linoleam!
1090447
—

STUBISTE
kamene pl.
1224m2

. 30 +330
CAINA KUHINJA r D= s, || @
RN SANIT, Ker,plodice SANITFM
7.34m2 SN e -
HODNIK 1330 Jr. ploa3 “}fjgo ker(glotice
Ioeun S 7.00m2 = 757m2
5351 m2
HODNIK
linoleun
s P2
PREDAVAONICA AT
linoleun ] /
92:39m2 I
430 I
i 1l
1
1
e W ATNICY 1
SPREMISTE PREDAVAGHICA ADMINSTRACA i
nou oo il 1
o 38.78m2 i
e * i
11
)
1
)

HODNIK
linoleum
100.77 m2

‘+30

VAR

ADMINISTRACIA ADMINISTRACIA ADMINISTRACKA
lipoleurn linoleum linoleur
38.78m2 20.23m2 18.57 m2

+330

@ Pl L.

"l +3,30

e +3,30 ‘ +3,30

-
-
-
Ll

-
p—
-
-
HODNIK —

kamene pl.
35.52m2 -

‘ +530
-
o
-
-
p—
INSTALACE SANITARUE -

Ker. plotice Ker. plotice
358m2 372m2

-
s
-
-

‘m

N
=

ADMINISTRACIA LIECNICKA KOMORA,
linoleum linoleum
20.08 m2 22.07m2

aa»au

1 +3,30

AT
hd

mj 1:100

ASTENJALOGMNLogo - SOLAR PROJEKT.jpg

SJEDISTE: Cesta mira 16, 21000 Split
URED: Poljicka cesta 51, 21000 Split
www.solarprojekt.hr | info@solarprojekt.hr
Tel/fax: +385 21 655 117

T.D.| 07/18

Narugitelj /|  orcasounics.on romsiavsaoexc

Investitor: Zeljka Selingera 1, 48 000 Koprivnica
Gradevina
CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
. Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica
Lokacija| | 3" 4250/1, k.o. Koprivnica
Projekt GLAVNI PROJEKVT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Sadrzaj POSTOJECE STANJE

- RASVJETA 1. KATA

Gl. Projektant| Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

Projektant| Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

Proj. suradnik| Boris Tudor, ing.el. 2
U Splitu, ozujak, 2018.




STUBISTE
kamene pl

13.50 m2

9k300cn)

POST OPERAC. ODJEL
linoleum
83.16 m2

e +6,60

HODNIK
linoleum
80:63 m2

z +6,60

/]

@ SPREMISTE SPREMISTE L/}

) ker. plogice: ker. Biocice
3.50 m2 2.21m2

CAINA KUHINJA
linofem

[\

y
=
\i\

—
i 10.08 m2
L

PRIPREMA
lindlgim

z +6,60

7.56 m2 [

UROLOSKA ENDOSKOPIJA

linoleum
23.57Tm2

% +6,60

&

/,,LABORATORIJ L

linoleum
11.37 m2

e +6,60

PR\PRWJ
linajeu
7.55 m2

e +6,60

KIRJEND / REKTOSKOPILIA

linoleum
14.42m2

e +6,60

SANITARIJE
lingfeum
2.91m2

HODNIK

linoleum
39.85 m2 SANITARIJE
46,60 liieieum
% 3.03 m2

[——] EE

PULM./END./BRONH.
linoleum
32.82 m2

a +6,60

SANITARIJE
ker. plocice
3.04 m2

SANITARIJE

er. plocice
.67 m2

\

HODNIK
kamene ph
134.09 m2
g +5,60
—
STUBISTE
kamene pl.
© 21.03m2
™ —_— _ [ [
STERILIZACIJA X STERILIZACIJA STERILIZACIJA g[s cle
ker. plocice w ker. plocice ker. plocice f S gle
31.62m2 = 46.70m2 4228 m2 hal b °l=
- +6,60 B > +6,60 > +6,60 —
PRETPROSTOR _H! ~ £ BB
~ 83 gle
kamene pl. < e =%
8.44 m2, I SPREM\S'E SANITARIJE  SANITARNE é SANITARIZE Al
6.6 ker.|plogice ker. plocice \ ker. plogice ker. plocice =
Qﬁ > 1.82m2 1.65 m2 1.40 m2 1.40 m2
\ —
PRETPR. PRETFR. \ SPREMISTE SPREMISTE / Y, PRETPR. kopilit
Kefl. plocice ker. {piocice ker. piticice ker.[pidcice L5 ker. plocice
6.39 m2 5.45m2 7.69 m2 3.02m2 i 5.03 m2
N — c

HODNIK

30.37 m2

. +6,60
lingfgum Q,,,

HODNIK 5,60
linoleum Q i

30.19 m2

GARD:/SANIT.
ker. fpiacice
7.07m2

z +6,95

)

/4‘ +6,60

A2

q
U GARD./SANIT.

ker[pibcice
8.40 m2

+6.95

/

2
)

ANESTEZISOLOG
linoleum
12.47 m2

z +6,60

{ _  SANITARIE

L

T

SESTRA

SESTRA
linoleurn
13.65 m:

6,
@

P=85ci

VIJIENI

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek
Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant
Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

R PRAII:II'I‘
A

projektni management za solamu
if " dowi

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

l(/l STUAN Sovic
oo ol

Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 2. KATA

Faza projekta Zop 09/18 Knjiga
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE D Nierilo
07/18 ! 1:150
Vrsta projekta -
. Datum List
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 4l




32.82 m2

* +6,60

8.64 m2 1

1 +6,60

OPERACIJSKA SALA =

linoleum
PRIPREMA 29.86 m2
linoleum Ol
15.02 m2 I

PRAONA
ker. plo¢ice
9.95 m2

GARDEROBA
HODNIK ker. plotice HODNIK
kamgne et PRIMPREMA ODMOR OSOBLJA ~ —©BMOR OSOBLJA 15.39 m2 GARDEROBA Kamena-fl.
134.09 m2 linolgum linoleum linoleum +6,60 ker. plocice 67.27 mr2
23.496 rg(z) 11582 8/A8 2 S 10.02m2 .5 60
+6, 6,50 +6,60 } ¢_+ :
S  —— D= SARITARIE
ker. plocice
STUBISTE — 877 m2 =
STUBISTE 276,60
Kamene pl. HODNIK ke
kamene ploce HODNIK
35.20 m2 kamene pl. | | 080
+6,60 6.41m2
[—] T f T
ITARIJE PREYPR. -
< ker. plocice: ker. plad Simene pl.
SERTRA Lleen ODMOR 0S0BESA 4.27m2 30 GARDEROBA! 1382m2
linoleum linoleum linoleum ker. plocice
13.65m2 12192 38'f2 Tcz GARDEROBA 642 m2
_@l@_ Q@ 1600 P Ker. plodica
14,27 m2
E P=85cm
+6,95 GARDY/SANIT. -I
¢ ker. piacice ~ _ /
7072 T~ - _ —
d (] ANESTEZIJOLOE T~ _—
N linoleum - -
q 12.47m2 \ - \ / . /
+6,60
l/ GARD./SANIT. & T B
ker/pibcice 1 - -
8.40 m2 _ — T~ N
] ) \ saNTARLE T SESTRA — T~
™ facaio m \\ Jinolgurm _ / T~ -
301m2 ! "2'7:525 — T~
3 +6, - ~
L S SANITARIJE S _— T~
] NS ker. plocice
337 m2
|_KUPAONICA
g ki"m ;" 17209 ECN(K
-4 m2 |inoleum
GARDERGBA” (7 7 1271m2
ker. plocice +6,60
7.49m2 e
oo oooo oo
—
s
X VTIEGNIK
g GAIRDFROBA |jnoleum
g Inoleum L] 12.68 m2
%l g_l Q 11.68m2 "
© © E +6,60
GLAVNA SESTRA
X DNIK linoleum
kamene pl. . 1342m2
78.26 m2 ¢ﬂ
& 46,60
\ N /
/ : "
% T~ —
: RUKOVODITELJ T~ - _—
SPIREMISTE linoleum T~ _— -
inoleum 21.36 m2 -
14.69 m2 6.60 >< Z
Pl '¢+_ - T~
linglelim - P . 2/
| 4, -~
712 2 165 _— /05m ™~
240
[l i s s § s § e s = 1
103 100 | | | | N | A | |
@H#' 0 H) SIUBISTE | | R [
kamene pl.
oo b0 IR I [ (A A
: \. | | | Y | N | |
st 17 I T A
[ | | I || Ll
Tor—n—n g — oo [ |
] P=s7ock] 1] 1] 1] 1] P=370cm
- \ -
| ror 1 katd
—_ o s ﬁ e
— | / —
-— -
— ] |-
— o —
—
\
— —
/ - / [ T —
ata - T
<pi prosto’ e T
zrac _ T
_ / \ -
_ / \ -
o T
Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek| Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA Glavni projektant
o E SALAR P RO} KT Zeljka Selingera 1, Koprivnica k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica Ivan Kapov, dipl.ing.arh.
E HRVATSKA | Pruilen sumaymme 2 s . . .
SRR Projektant Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 2. KATA

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

Bl xRsTUAN COVIE _
E2n7: Ok ZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Faza projekta
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

Vrsta projekta
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZOP o8 Knjiga
Mjeril
™ 07/18 jertie 4.150
Datum List
ozujak, 2018 4-ll




POST OPERAC. ODJEL

linoleuri
83.16 m2

a +6,60

SPREMISTE SPREMISTE
ker. plocice: ker. piticice
3.50 m2 2.21m2
\
. =P SANITARIJE
CAJNA KUHINJA ,l—\ 2 “Ker. plodice
linofeum | 3.04 m2
10.08 m2 \
SANITARIJE

PREMA
aléum
56 m2
660

/ LABORATORIJ
[

UROLOSKA ENDOSKOPIJA
linoleum
23.57 m2

1 +6,60

linoleum
11.37 m2

1 +6,60

RIPREMA—

inaleuny

KIR/END / REKTOSKOPLA
linoleum
14.42 m2

1 +6,60

ANITARIJE
linaiigum
2.91m2

ANITARIJE
lirfeieum
3.03 m2

|

HODNIK
kamgng pl
134.09 m2

+5,60

PULM./END./BRONH-
linoleum
32.82m2

1 +6,60

ker. plocice
.67 m2

\

linoleum

SPREMISTE
9.10 m2 \

SPREMISTE
linoleum
9.37 m2

\ SPREMISTE
linoleum \

8.64 m2

STUBISTE
kamene pl|
21.03m2

1

350cm | |
11415 fom

é 10%35,0cm
11x15,0cm

kopilit

ker. ‘iacice
7.07 m2

GARD/SANIT.

OPERACIJSKA SALA
linoleum
30.81.m2
116,60

OPERAGIJSKA SALA 1ZLAZ I
linoleum linoleum
20.59 m2 13.55 m2
(146,60 AGO6160
Ll s
—/ OPERACIJSKA SALA
linoleum
HODNIK -¢ 60 2205 m2
lioleum s — 4660
18.82 m2 Q_
PRIPREMA
linoleum
13.84 m2 OPERACIJSKA SALA
¢ . +6,60 linoleum
26.97 m2

PRAONA
kér. ploice
4.16.m2

OPERACIJSKA SALA
linoleum
25.14 m2

* +6,60

¥ SLRAN

PRAONA
ker. plocice
10.86 m2

STERILIZACIJA

PRIPREMA
linoleum
15.02 m2

e +6,60

/
PRIMPREMA ODMOR OSOBLJA —0BfIOR OSOBLJA
linoleym linoleum linoleum
23-496 rgé 11582 8/i6 2
+6, +6,50 +6,40
S Y= Pt
—
HODNIK
kamene ploce
35.20 m2

* +6,60

-

12LAz I-I ker. plocice
linoleum 16.26 m2
12.32m2 6,60
¢ +6,60 L"I ¢
STERILIZACIJA
OPERACIJSKA SALA ker. plocice
linoleum ] 7.25m2
PRIPREMA 30.30 m2
linoleum
15.18 m2 o b PRAONA
+6,60 I ‘: ker. plogice (5 +6/60
¢ 1 10.16 m2
HODNIK
linoleum _I
54.60 m2 PRAONA 60
+6,60 ker. plogice (%
o PRIPREMA 10.16m2
linoleum OPERACIJSKA SALA
17.96m2 linoleum TEHNICKA SOBA
w 31.95m2 S ker. plocice
?ﬂ 8.05m2
1ZLAZ
linoleum
12.32m2 STERILIZACIJA
1 +6,60 ker. plogice
21.82m2

* +6,60

N

SESTRA LIJECNIK
linoleum linoleum
13.65 m2 12.19m2
58 s
+6,60" @ 16,60
P=85cm

ODMOR 0SOBLIA

linoleum
38.46 m2

* +6,60°

OPERACIJSKA SALA
linoleum
29.86 m2
GARDEROBA
ker. plo¢ice
156.39 m2
¢ +6,60
SANITARIJE
ker. plocice
877 m2
1.‘ +6,60
HODNIK
kamene pl. | |, *9€0
6.41 m2
ITARIJE
ker. ploice
4.27T m2
GARDEROBA
ker. plocice,
14.27 m2

[

1x16,04m

3=

STUBISTE
kanmienepir
16.12 m2

PRAONA
ker. plocice
9.95 m2
HODNIK.
GARDEROBA kamenggl.
ker. plocice 67.27 m2
10.02 m2 6,60
PREPR. i
ker. pach g
/Z\mene pl.
30972 | carokrosal 1382m2
ker. plogice AN
6.42 m2 I

y

/L +6/60

/

¢2% | O]/ ravesTEzs0L08 T~ —
K linoleum - \ / -
| \ 12.47 m2 N _

4

HRVATSKA

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

SOLAR PROJEKT

projektni management za solamu
i fotonaponsku tehnologiju

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek

Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant
lvan Kapov, dipl.ing.arh.

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

/(ﬁl/ﬂ'i.lﬂﬂﬂﬂmt
; g 1ng.el.

i CMEAETRNTIRIENJER

ELEKTROTEHNIKE

o

Sadrzaj

POSTOJECE STANJE - RASVJETA 2. KATA

Faza projekta

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

Vrsta projekta

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZOP o8 Knjiga
Mjeril
™ 07/18 jertie 4.150
Datum List
ozujak, 2018 4-lli




SANITARIJE SANITARIJE KUPAONI
ker. plocice ker. plocice ker. ploci|
2.04 m2 2.38 m2 3.71m

ixidaol STUBISTE
kamene pl. ODMGR/ GSOBLIA
14,58 m2 B linolelim,
10x30,0cr 9000om +9,90 10'039%2()
SANITARIJE 1500 10§16 fom) $— Q_
ker. plocice
2.59 m2
SPREMISTE _|| sANITARIE
ker. plocice ker, plogice
- S
1.62m2 SOBA | 1432 DA
KUPAONICA finoleum N
AN N 03T m2 ] 2070 m2
: +9,90 +9.90
2,56 m2 ﬁ \ S
=
SOBA — T
SOBA
linoleum \
A1 et cin000 linoleum
990 B N 12.08 m2
A 19,
a +9,90
\i 50BA
NOVOROE: K
linoleum liideym
20.41m2
1061 m2 BRANA Sl
> 49,90 linoleum P
1.40 m2
SPREM! X
ker. plogice +—__KUPAONICA
4.88 m2 ker. plocice
1 v § 2.66 m2
CAINA KUHINJA \\ SOBA IZQLACH! f
ker. plocice linoleum
10.10 m2 8.92 m2
+9,90
1 +9,90.
] S S S S S S S S S - SOBA
linoleum
20.56 m2
e +9,90
LI.JEUN‘K NOVOROD.
linoleum -
223m2 " {inoléum
'+9 % 10.40 m2
¢ HODNIK @
kamene pl.
63.09 m2
+9,90
¢ SOBA
linoleum
18.17m2
e’ +9,90
KUPAONICA
Ker. plocice SANITARIJE BRANA w
273 m2 ker. plocice linoleum ZATV. LODA ker. plocice
| ker. plocice 152m2 e N
1.06 m2 3.67 m2 J HODNIK CAJINA KUHINJA]
prozor bez roletal M kamene pl. linoleum
ker. plocice 36.74 m2 8.30 m2
ZANS 151 m2 ' 1990 990
Elg / -@— L%
= a8
o — —
S /o £ STUBISTE X
SOBA KUPAONICA ¢*9-“ “ Kamene pl,
Bh IZOLACIA finoleun ker. plofice g SESTRA 2103 m2 1990
e | inoleum 19.88 m2 5.36 m2 ! ¥ SOBA ’ = = @—
= +9,90 1] finoleum linoleum I D |
STUBISTE 8.4 m2 ¢ . 5 f 1202m2 10.69m2 5§ £ls [—]
i el PRESVL. 2l 100 9,90 0.0 b ale
kamene pl. . & £ i i 0 —
1473 mg lingigum & 65 j ‘$_ = EE S[E kopilit
| 3.75m2 | 1 +9,90
- @a—
J / 55 GARDEROBA T
E HODNIK E Ble ker. plogice
| +9,90 == .
¢ +9,90 1abm2 a2l linoleum ¢_..._ N 308m2
62.02 m2 SANITARIJE 9
\ ker. ploice
— | ——
PRESVL. PRESVLs — [ — 2.25m:
lintéum § linoleum P GARDEROBA
3.69 m2 — 3.44m2 ker. plodice
— ] 274 m2
= HODNIK
I l t;;icﬂgl; J U kameriept.
SOBA SOBA 12,6812 ISOIBA \ SOBA 92'19:‘:U
linoleum linoleum - +9.90 inoleum linoleum .¢_+ ,
2164 m2 2057 m2 @ 21.73m2 \Jr 19.37 m2
+9,90 +9,90 +9,90 +9,90
SANI
@2 o @ Lo 4
o \\ /’ .
: 2.
~ SANI
: @ [m] ker.
B 2.2
N - ODMOR OSOBLJA kupd
linoleum Ker.
KUPAONICA KUPAONICA KUPAONICA KUPAONICA 2075 m2 | [ :
ker. plocice ker. plocice ker. plocice ker. plocice 49,90 RADAONICA 21
3.75m2 3.75m2 3.48 m2 3.48 m2 ¢ linoleum
= 18:87m2
[N . 00

SOLAR
HRVATSKA

4

HR 21000 Split, Cesta Mira 16

www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

PROJEKT

projektni management za solarnu
if iy 2l

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek
Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant

Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 3. KATA
Kristijan Covi¢, mag.ing.el. _
y rﬁsmm — Faza projekta Z0pP 09/18 Knjiga
2 sgiagel. -‘/_', GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE TD Mjerilo
- i 07/18 1:150
E?e7: _OME ZENJER Vrsta projekta Satum =
B ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T Ssujak, 2018 51




+9,90
o $ SOBA
linoleum +11,00
18.17m2 —
v 20 20c SANITARIJE
AMBULANTA KLPAGNICA 44900 A
. -e— ker. plocice
finofeun ker-plogice q
3.25m2
9.28 m2 3.93 m2 ot
et & 5 o gg|
— | 1 Il
I p= 1pf
i R A L Hl e
] zamiidona §'/ 7 / 4 =
...... - / f
HODNIK CAJINA KUHINJA SOBA SOBA | ker. ploice $
kamene pl. linoleum linoleum linoleum j_' 6.83 m2 0 +9.90 e +11,00 3
36.74 m2 8.30m2 1523 m2 15.87 m2 B 1ZLAZ ULAZ e
9,9 49,90 +9,90 ker. glagice kerxplotice
+9,90 990 kil ol Iy . e p
2 o £ S i 4.13m2
STUBISTE \ ‘ -
kamene pl. HODNIK SANITARIJE
. N HODNIK kamene pl. Ker. plotice .
‘ ‘ .‘b— linoleum +9,90 27.51m2 3.02m2 ;
38.44 m2 S +9,90 < Lid g +€
kopilit HEDNIK kopilit |D| kopilit kopilit |
b +9,90 oTN linoleum \ Stumista
< 30:09m2 N KL, plodics
GARDEROBA N
ker. plotice T T — 13822
-prodt \ FREGLED 7N
08
308m2 N (x linoleunt $ |
SAN|TARIJE 13.06 m2 2=
e s S m ik 5[5
ker plocice, // 1 )é29 2cm An 19,90 =
.29 m: ~
2.25m  x F120¢ NEDONUSCAD NEDONOSCAD ap:_ms:m 15
GARDEROBA 7'.22;'3&? linoleum linoleum St
ker. plocice 45-56-m2 15.56-m2 ==
15.38 m2 < 090 U
2.74 m2 +9,90 e Ll
HODNIK s D A1
kameriept. [
92.19 m2
a +9,90 Y
SANITARIJE
. R ,'/ Ker-ptotice
2.61m2
SANITARIJE
@ [m] ker. plocice
1 2.20 m2
ODM?R OSOBLJA KUPAONICA
gw;\seumz ker. plocice
20.75m .
Al
& +9,90 RADAONICA 211z
linoleum
= AB8HM2
SANITARIJE / e Nl
ker. plocice ekl s i
247 m2
E— KUPAONICA
ker. plocice :
+9
401 m2 s el
‘W
PRAONA
ker. plotieg HODNIK
7.49 mi2 ker. blodics RADAONICA
w071 e ==
1 ' 990 28.95'm2
e +!
LORA .$_
ker. plcice
6.68 m2
PRAONA ﬁ
ker. plocice M
SANITARIJE 7.95 m2
ker. plogice ¢ +9,90
3.31m2
L RADAONICA
SANITARIJE linoleum
ker. ploice T RALm2
3.43 m2 9
/
[
PRAONA / SPREMIST)
ker. plogice ()<
6.87 m2 e
PRAONA./ SPREMISTE J
ker. plocice
20 C
990 s Lo L1
B / RADAONICA
: [ linpleum
h 1887 m2
TEHNICKA SOBA @ *9,
ker. plocice
7.65 m2
$ +9‘90_ /
1033 10x30,0c .
SR Tdoa|  STUBISTE
ker. ploci
T7111/m2
10x30,0c
1{x14 0cr L, *8.90 A, 18,90
< L7
) o )
g g g
J = = =
= <= =
& - &

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek
Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant
Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

= SOLAR PROJEKT
HRVATSKA rwmmm

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

F

ﬂﬁ STUAN Covic
ZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 3. KATA
Faza projekta Zop 09/18 Knjiga
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE = erio
07/18 ! 1:150
Vrsta projekta -
. Datum List
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 S




SANITARIE ~ SANITARWE ~ KUPAONICA  HODNIK
ker. plocice ker. plocice ker. plogice linoleum
204 m2 238 m2 371m2 6.60 m2 N
28 28 sls
I é é EV E
° DEZURNI LIJEGNIK STUBISTE
) fnolem linoleym kemehie pi!
w050 10.0397;20 / ) 10,5+2ng% o0 ST o o pap 1010 e (657 m2
i $_ -@—‘“— '¢_ oher P Q— ¢ : N E147tm ¢_ 23
& +9,90
SANITARIJE
ker. plocice SOBA ) +10,10
1.42m2 lidleur SOBA $_
2170 m2 linoleunt
ot g s
S @ @ @
SOBA e
\ linoleum g
N 12.08 m2 ¢
& +9,90
|l
S08A STROUARNICA
iroleum cementna glazura
1 ko 525502
linoleum -@ﬂ
140 m2
TR E @ @ @
KUPAONICA
ker. plocice
S 2,66 m2
SOBA »IZOLACIM
\ linoleum
8.92m2
r +9,90
j[ & +0,10 & +11,10 2 +11,10 & +0,10
— ] SOBA
ingleum
20.56 m2
E +9,90
——— @ @ @ E
85 8
NGUGROD. 120 [[] &
linoléum
T~ 10.40 m2
HODNIK %
kamene pl. i
63.00 m2
+9,90
B S SOBA
linoleum - - +11,00 N 4
1817 m2 = +10,00 = SANITARIE — g +11,00 &
5\ 49,90 5 — T R ¥- Sl E
e— ker. plocice
N 3.25m2 4 i
i +1010
Iy 1 -
I = 1pf cm
] o 49,90
J\ 1| zamiiiona §/ P ol (] pr——
o CAINA KUHINJA S0BA SOBA [ ker. plotice _
linoleum linoleum linoleum ] 6.83m2 7 +9.00 $ +11,00 1
830 m2 15252 16,87 m2 i 1787 uLAz - N2
990 19,90 & +9,90 i Ker. pla kerzplos
v:. 9, 3&_ A i er. cice erpiocice
s Iy
STUBISTE ‘ = ‘ * - |
kamene pl \ HODNIK SANITARIE \ SANITARIJE
2703 m2 +9 920 \\ HODNIK kamene pl. ker. plocice  ker. plocice -
linoleum +9,90 27.51 m2 3.71m2 3.02m2 s
E|E 3844 m2 S : 49,90 “lig00 "{}
ﬁ Kopilt voouk ket — (8] kot opilit - 1l
+9,90 ‘\ lingleum .$_+9‘90 \ | TUEISTH
\ @ \ 30:0m2 N P Q;Ioéice
55 GARDEROBA \ , i . — N 1382w2]
f i ker. pI00|ce \ PREGLED : <
N2 Qm2 N SESTRA linoleun &[3 |
SANITARIE = NIK fnolsan 13.06 m2 g $
ker plocice 1X cm 8:46-m2 49,90 S
8.29 m2 a 9%
2.25m  « F120, " NEDONUSGAD o t0sem NEDONOSCAD ‘Dp_msm &[5 T
kopilit GARDEROBA [FIVELNIR linoleum linoleum ®
Ker. plotice 1"5”‘;‘:;”12 £ 15,562 55602 i
i 9,90 990
HODNIK 27ema Nkl -$—+—— @
kamerie‘pt. ¥
92.19m2
1 +9,90 \/ | | |
T SANITARIJE
{ kerptotice
261m2
SANITARIJE
] ker. plocice
220 m2
Narucitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek| Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA Glavni projektant
& snl A R P RO} T Zeljka Selingera 1, Koprivnica k.. 1250/, k.o. Koprivnica Ivan Kapov, dipl.ing.arh.
E VLA ni
HRVATSKA | Pruilen sumaymme 2 s . ‘. .
e Projektant Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 3. KATA
HR 21000 Split, Cesta Mira 16 Kristijan Covi¢, mag.ing.el. 70p v
www.solarprojekt.hr y J Faza projekta 09/18 niiga
info@solarprojekt.hr e (51-”,‘" downe
tel/fax. 021/655-117 e /_" GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE D Mjerilo
Suradnik A 07/18 1:150
. . E FRTL _;.HEG;EM‘I'HZENJER Vrsta projekta -
Boris Tudor, ing.el. £LEKTROTEHNIKE . Datum List
Damir Boti¢, bacc.ing.el. o ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 -l




141850 STUBISTE 320
kameng pl. | Fa v
[ 14,58 2 i
10x3( 9xB30,
11x15 10x16,$er
NECISTO
linoleum \ SOBA
8.34 m2 +13,20 linoleum
a— 1250 m2
z +13,20 o 1
KUPAONICA [ = 2| KUPAONICA
ker. plogice  § . 5 ker. plocice
3.09 m2 - 5.11m2
VOPITELJ ~
Tinoleum - ~
15:95m2 SOBA
413,20 linoleum
Q‘f"” 1210 m2
+13,20
D
SOBA
ADMINISTRAGLE inoeum
finoteur
1210 m2
10.28m2 ~n 320
#1320 @—
@ = KUPAONICA
&l = ker. plocice
@ l. 5.11m2
\J
QDMOR OSOBLHA _ SoBA ~
lingleum \\ HODNIK HODNIK linol
fozmz N Kamenepl kemenelpl. 1'2"‘;0&:2
1320 N 20.63m2 68.35 m2 220
1320 +13,20 :
i et et ®z
SESTRA /‘L KUPAONICA
finofeum // ker. plocice
74m2 L— 8.1?:;11220
+13,20 +13,
SANITARIJE = Ti o
ker. plocice i P=190cm
sitm2 SESTRA
E I linoleum
i 12.85 m2
+13,20
KUPAONICA 3 - 67
ker. plocice _J
321m2 PR
lincleum N~—,
6.59 m2 SESTRA
b +1320 finoleun
GARD./SANIT. - 1273 2
ker. plotice “"\LLQ‘M ¢ +1320
4.64m2 \ ;
GARD./SANIT. ] g
ker. plocice 7 ] JECNIK
5.65m2 — S +13,20 linoletn
20 Q—
Q— L 1 x F120c803 m2
| z +13,20
KUPAONICA
ker. ploice
2.90m2 KUPAONICA SANITARWE e e HOBNIK
ker. plocice ker. plocice kamene pl.
260 m2 240m2 130.10m2
z +13,20
I Y
&8 Ti I
£ i — =
°F c ! I STUBISTE
Sla e i SQEA | er 'ri\omce I { kamene pl.
HI als SOr i‘ SOBA linieum A= b . KUPAGNIGA I =l.d U3
Sle linoleum 1 linoleum Ld SPREMISTE Ker. pibdice SESTRA
sle 12.72m ! 8.18m2 b4t m2 i /16 Ker. ploéice P firoledin _
STUBISTE | = /1210 7.24m2, -Im 6.93 m2 AR ele
=180 = gls FHE
kamene pl. ' 65 SIS B I
1431 m2
]
Kl E|lE
J KUPAONICA | gohia m KOMORA o fl
ker. plocice molum 7 HODNIK Jinoleum STE
2,57 m2 1002 1.90m2 linbleum 1.08m2 | 1 I
BT.74 m2 / ‘
k " )
< Kkopilit
SOBA SOBA SOBA SOBA
linoleum linoleum linoleum linoleum
2505 m2 12.23m2 12.23m2 24.83m2 ODMOR OSOBLJA
linoleum
11.79 m2
= = = ) SPREMISTE
SPREMISTE ker. plogice
linoleum ) 543 m2
544 m2 /
Kl
| KUPAONICA KUPAONICA T IZTA?;;:E:
ker. plocice ker. plocice ker. plocice 79’]2 2
5.11m2 5.11m2 5.41m2 gz m
PREGLED II
Narucitelj Opcéa bolnica Dr. Tomislav Bardek| Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA Glavni projektant
==CN! AD DDAIC T Zeljka Selingera 1, Koprivnica k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica Ivan Kapov, dipl.ing.arh.
-— 9 VLA MMJyvIENI
! Whaskg Projektant

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Botié, bacc.ing.el.

Kristijan Covié, mag.ing.el.

,.,:(rfsn_mu cowné
3 CweABTRNTTNZENJER

ELEKTROTEHMIKE

Sadrzaj

POSTOJECE STANJE - RASVJETA 4. KATA

Faza projekta
GLAVNI PROJE

KT ENERGETSKE OBNOVE

Vrsta projekta

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

2P hoi1s Knjiga
Mjeril
™ o8 jerto 4150
Datum List
ozujak, 2018 6-I




lodadee— |

12.73 m2

z +13,20

P

4 13,20

JECNIK
linolednt

1 1 x F120c803 m2

é +13,20

HODNIK.

kamehe pl

130.10 m2
+13,20

t

STUBISTE
kamene pl|
2103 m2
E|§ E|E
gle glw

kopilit

¥- i

@ﬁ@
J

2 +13,20

SAN\TASIJE SANITAI?\JE KUPAONICA
ker. plocice | ker. plocice "
367Tm2 | 3.96m2 . plodice
: 87 m2
] i | -
o — ; ! !
I | |
X 1] L ——
[=. I [ N
I ZATVLODA ’ STROJARN' A DIZALA
ODMOR OSOBLJA SESTRA GARD./SANIT. EARD./SANIT[rf e plocice ,l DEZURNI LIJECNIK f _,  cemenirp glazya
linoleum linoleum ker. plogice logice § 5331”;220 o linoleum _ I S8 14.4p 2
15.67 m2 8/13m2 8.07m2 e 4 D 5 i r2ames [ N 8% 414,10
+13,20_— ~ 30 | %320 | 65 +13,20— N |
_ 1320 S = 2 : =
: oo, | o2 [ g T : =hll
N | g 1avd —
2l Ie e :: : l 1
\ J HODNIK = \
I~ v kamene pl. E&E = m”lzo
/ 57.58 m2 linoleum S
{' 275 m2
g/ I 7, g/ I n\
| .\ :
\\ _ & N }irlm‘irg
k(. plodicq
I DNEVNI BORAVAK SALA ZA'SASTANKE VODITELJ ADMINISTRACIIA 1. -
linoleun linoleum linoleum @‘EQOB linoleum
2947 m2 2832 m2 19.15m2 L‘_‘ . 13.59m2
ker. piocice

4.66 m2

@b

3 SPREMISTE,
SRREMISTE ker. plocice
linoleum ] 5.43 m2
B4 m2 4
© KUPAONICA
ker. plogice
7.92m2
PREGLED
linoleum HODNIK
17.45m2 kamenepl.
& Mk i 62422
z +13,20
SOBA KUPAONICA
. ker. plocice
linoleum
24,84 m2 sAtma
e +13E1
SESTRA
linoleum
8.7 m2 KOMORA
z +13,20 inoleum
1.32m2
g g g g g g g | |
LOPA
KUPAONICA keplocice
ker. plocice 7.02m2
2.60 m2
S oooooT
RN SANITARIJE
ker, plocice SOBA KUPAON!CA
2.52 m2 linoleum ke; 1?00206
24.78 m2 A
e +13,20
|1ZOLACIOA
linoleum
6.51m2
+13,20
67 [
IZOLACIJA SOBA
linoleum linoleum
1221 m2
z +13,20
KUPAONICA

kupAoNicA M| |

linoleum

SOBA
linoleum
13.44 m2

a +13,20

STUBISTE

ke p‘oﬁy il
7)1 ni2

,0cr X715

é +13,20

L ]

5.11m2

SOBA
linoleum
12.39 m2

E +13,20

SANITARIJE KUPAONICA
ker. plogice ker. plocice
1.31m2 1.44m2

Naruditelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek

Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
k.¢. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant
Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

_Cmnl AR DRAII:II'I'
-_— W VLA r _U.ll;!d\ml
. HRVATSKA f’""*"'w|:"?

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Botié, bacc.ing.el.

Projektant

Kristijan Covié, mag.ing.el.
By usruan covic
E2e7:  CMASTRNTTNZENJER

ELEKTROTEHMIKE

Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 4. KATA
Faza projekta Z0P  19/18 Knjiga
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE |— T
07/18 ! 1:150
Vrsta projekta -
Datum List
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 6-ll




9k30{0cn| N
14x18,50 STUBISTE
kamene pl. [
[ 74,58 2 L\
10x3 9:60.4em! 1650
1t 10X16, o e +16,

SOBA
linoleum
12.75 m2

z +16,50

SOBA
linoleum
12.50 m2

e +16,50

KUPAONICA§ % KUPRONICA
ker. plocice ; { « EAOcm T ker | plocice
322m2 = l, 12
KUPAONICA \’\
SOBA kers plogige; 1 SOBA
linoleum 231 m2 finoleum
819 m2 12,10 m2
+16,50
@— BRAN +16,50
linotéum i
| 2.10m2
KUPADNICA
ker. plocice
8.66 m2
— ;
3] © @ est | KUPAONICA
o © b4 /KOMORA SOBA -
T T iinoleum linoleum ker. plocice
1,69 m2 24,51 m2 5.41m2
SPREMISTE _ . ~
IInoleum Qﬂ
120m2> “q650 ‘\\
i M M | [ J—
LOBA
ker. plocjeé
r.20m2 HODNIK
Snsnsniy | == kamene pl
63/09m2
SESTRA +16,50
linoleum 4}77 A
L +16.50 oo = | | KUPAONICA
linoleum -~ ker. plocice
24.55 m2 S Sz
- +16,50 S
FELEA
SPREMISTE
PREGLED Ker. piotice
linoleum 4.67 m2
16.00 m2
20581650 SANITARIE
3 ] [ ker. plocice
g % +16.50 // 243 m2
7 T SANITARIJE
ﬁ = = ker. plocice
RN N =T )/ 3:25m2
linoleum /ﬁ I
7.92m2 ]
+16,50 ;
KUPAONICA SPREMISTE KOMORA KOMOR
ker. plodice ker. plodice ker. plocice ker. plocice:
2.90 m2 490 m2 e -
" " SANITARLE 0.95m2 0.95 mZ
ker. plocice
1_28 3.40 m2 Y
ole g— ¥ ft [
i o olason i o § STUBISTE
E % +16,50 N @202 B canakuHinA kamene pl
= : ‘.S(T”A ‘.S?BA S A a— $LODA H K16 flotics SESTRA HODNIK 21032
Sis inoleum inoleum ker-plodice rj Ker. plotice ) 978 m2 :/ Jiroleum A — kamene-pl. _
12.72m2 8.87 m2 I H i 130.15 M2
STUBIETE 6,50 821m2 I 6.52m2 L4 650 10,36 m2 AR =
kamene pl. % B &*ﬁﬂ ? 0o j Qﬁ ) 1650 QLG’SO ] f g
14,31 m2 = I EIE g
. i | I I H —
KUPAONICA U KOMORA 5§ )
j ker. plogice %ufm L HODNIK “inoleum AL / CA.;NA A
2.57 m2 " kamene ploce 2,04 m2 +16,50 S| —— L ero)
\/‘ 1932 B1.74m2 \/‘ %/ - 93?
Q‘},
kopilit
: SOBA SOBA SOBA SOBA
linoleum linoleum linoleum linoleum y |
2505 m2 12.23m2 12.23m2 24.83 m2 ODMER OpOBLIA
a +16,50 N +16.50 jiroteum
Q Qﬂ 41.79m2
/ \ ¢ Y /
it {
16,50 DNEVNEBORAVAK
........................................... q)ii lingleum
KUPAONICA KUPAONICA DNEVNI BORAVAK W3-6'1$6n;20
ker. plocice ker. plotice ker. plocice linoleum Q; :
5.11m2 5.11m2 5.41m2 16.38 m2
P I
Narucitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek| Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA Glavni projektant
CMNil A R D RAI ET Zelika Selingera 1, Koprivnica k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica | ipl.i
— -C. -0. van Kapoy, dipl.ing.arh.
= JUVLAN I NRUVJENI ] gerad, rop ’ pov, dipling
N HRVATSKA | rates mangmmans 20 whvms . . .
SRR Projektant Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 5. KATA
HR 21000 Split, Cesta Mira 16 Kristijan Covi¢, mag.ing.el. 70p v
www.solarprojekt.hr " ; Faza projekta 09/18 njiga
info@solarprojekt.hr {‘é’ ,~(HTSTU AN Cowié
tel/fax: 021/655-117 L o = GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE —
- | "W%/ D 07/18 Mjerilo 1150
Suradnik i = = .
. . E2e7: _CMESTPNTINZENJER Vrsta projekta i
Boris Tudor, ing.el. FTROTEHNIKE . Datum List
Damir Boti¢, bacc.ing.el. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 7




SPREMISTE

PREGLED ker. plocice
linoleum 4.67 m2
16.00 m2
30551650 SANITARIJE
o] 3 ker. plocice
€ +16.50 P 2.43m2 KUPAONICA
= = SANITARIJE Ker. plotice
— ker. plocice 2.98 m2
\ - / 3.25m2 12
: ﬁ I P=g850m
R e 0 on i KUPAONICA SOBA | SOBA
ker. plocice er. plocice LIESNIK Ny BREMIS H y I ker. pladice linoleum linoleum
495 m2 0.85 m7 ligojeuny Pﬁiiti[) e SF'EzIf"TE kz_g&;\ocwzce fr 866z 86?12250 17?625
&g ma 16,58 m2 7i70 m2 ves I L ‘ @—
. 116:50 +16,50 1650 80l N
Y < i 'éi @ I /ﬁ Y
\ I
STUBISTE 1] t : | -
Komu& BRANA KUPAONIEA
HODNIK k::n;;;zl % % \J HODNIK linoleum ImOIé‘K ker. plo¢ice \\
kamore gl - — — o~ o kamene pl. 1.71m2 210 m2 2.49 m2 ~ © s 1650
13015 m2 ‘ 63.55 m2 m/ m/ o
| I—
& +16,50 | |
_l\ 1 orroeen
| E SOBA SOBA SOBA SOBA ‘ b ;OU‘;
o linoleum linoleum linoleum linoleum 13
CAiNA KIUf_"NJA 12.23m2 12.23m2 24.84 m2 2570 m2 =
| er,_plogice N N " +16,50
(i 3\ | 2 16,50 > 16,50 16,50 ¥ Nl ‘ £
+16/50 i == 28
e o 7\ /7 \ i
[ — | sig 1=
| -
SANITARIJE
ker. plocice KUPAONICA KUPAONICA KUPAONICA
4.16m2 ker. plogice ker. plocice ker. plocice
5.11m2 5.11m2 5.11m2
+16,50 DNEVNEBORAYAK
Q’ii linoleum
DNEVNI BORAVAK 13632
linoleum +16,50
16.38 m2 ¢
@ H6,50
HODNIK
kamenepl
) 2,42 12
SPREMISTE
B
oA = L KUPAONICA
i = ker. plocice
inoleum ¥
25.00 m2 511m2
SESTRA Qﬂ N >
1 X
9.77m2
KOMORA
+16,50 inoleum
& i 152m2
| N N g N S S -
8|8
ZATV; LOPA, | T
kerzplotice
7.02m2
o +16m,50 9|8
A
oA = 8 | KUPAONICA
. = ker. plocice
SANITARIJE linoleum N
Ker. plocice 24.78 m2 S Stz
3.92 m2 > +16,50 N
1 lingieurocm
9.27m2
. +16,50
$ zotacia SOBA
linoleum linoleum
12.21m2
: 2 +16,50
KUPAONICA f§ KUPAONICA
ker. plocice linoleum
2.92m2 5.11m2
SOBA SOBA
finoleum linoleum
13.44 m2 12.39m2
a +16,50 Q@
10x3( 10x30 .
T el STUBISTE
ker. plogice—|
( I d7n r)r
Narucitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek| Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA Glavni projektant
CMNil A R DRAI ET Zelika Selingera 1, Koprivnica k.¢. 1250/1, k.o. Koprivnica | ipl.i
s .C. -0. van Kapov, dipl.ing.arh.
= YVLARN I RUVJENI ] gera 7, Mop ’ P an Kapov, dipl.ing.a
" HRVATSKA | irojekini manogement 20 slemy . . .
s W Projektant Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 5. KATA
HR 21000 Split, Cesta Mira 16 Kristijan Covi¢, mag.ing.el. 70p v
www.solarprojekt.hr " (/ Faza projekta 09/18 njiga
info@solarprojekt.hr {‘é’ ARISTUAN CowIE
telffax. 021/655-117 & -:ﬂﬂ_g__" : GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE [ ierio
5. 1ngel.
Suradnik ey o il : 07/18 1:150
. . E277 _CMERSTENTINZENJER Vrsta projekta .
Boris Tudor, ing.el. EKTROTEMNIKE ) Datum List
Damir Boti¢, bacc.ing.el. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 7-l




STUBISTE

kamene pl.
[ 14.58 m2

N

z +19,80

SOBA SOBA
linoleum linoleum
1275 m2 12.50 m2
¢ +19,80 z +19,80 5o
: % KUPAONICA
K v EROcm = ker. plocice
l 5.11m2
KUPAONICA o ~3
SOBA ker; plogice 1 SOBA
Ign:lgeur; 2.31m2 linoleum
om 12.10m2
+19,80 +19.80
e BRAN, @7
linoteum .
i N 2.10m2
KUPAONICA
ker. plocice
£8.66m2
S +10.80 — ;
H KUPAONICA
N l(.fOMORA SOBA ker. plocice
finoleum linoleum 5'11 m2
1.69m2 2451 m2 '
SPREMISTE . 2 +19,80 ~
[inoledim N
7.20m2 N
119,80 \
X —
i i B B B 1 11
LOPA, 812 Yoo
ker. piazice 57
7.20 m2
HODNIK
SRTRSRILURTRCRTRSRERERE kamene pl.
63/09(m2;
SESTRAZ g 1980
linoleum - il 7
7.20 m2 =
KUPAONICA
SOBA — ker. plocice
linoleum L] 51 m2
24.55 m2 ’
_ IR Ny
e ~
PREGLED SPREMISTE
linoleum ker. plocice
16.00 m2 4.67 m2
R0cF19,80
o Sk
SANITARIJE
27 ker. plocice
7980 —
+19.80 Q AVidkad 243 m2
SANITARIJE
\\ L ; ker. plocice PV
= f 3.25m2
J

KUPAONICA KUPAONICA KUPAONICA
ker. plocice ker. plo¢ice ker. plo¢ice KoM '?A KOMOE
ker. plocice ker. plgcice
2.90 m2 3.17m2 3.18m2 H X
SANITARIJE 0.95m2 0.95mZ
ker. plocice
3.40 m2 Y
HIE i T o
g% H —
T ¥ STUBISTE
S SOBA { o HODNIK kamene pl.
St E co SOBA H | LorninaciuA SESTRA kamene pl: 2032
S| o linoleum Jinol 4 . ble —
3|3 1272 m2 inoleum linoleum {inblelim 130.15m2 =
. 27,69 m2, 11,87z 10 19,80
STUBIBTE @ +lg.g0 +19;o \ I 8/+1m9280 U»?fargé Q;m‘m ElE 5
kamene pl. R Q}i §o I Q,;*, p 11980 f E f
14.31 m2 ~ H -
. H —
S HODNIK +1980. “;j “;’ CAINRH
z +19,80 =~ kamene ploge 6 o[ kecf P
61.74 m2 = 931
&
kopilit
S SOBA SOBA SOBA LIJECNIK DNEVNI BORAVAK
linoleum linoleum linoleum linoletn: linoleum y L
25,05 m2 12.23m2 12.23m2 1827 m2 e 7 ODMER OpOBLIA
H +19,80 +19,80 +19,80 1x F72Q%7%F720cm jifoteum
Q $ +19,80 i 11.79m2
/2 \\ ¥ kil

P=85cm

/
/

P=85cm

ALY /]

A\
\

ld,‘

]

DNEVNEBORAYAK,
linoleum
DNEVNI BORAVAK 13.54'm2

z +19,80

ker. plocice Ktij?’\ﬂCA K:JPA(\)N'ICA linoleum +19,80
5.11m2 e5r ﬁ ?:;e e;}: T:zce 16.67 m2 e
i | I
Narucitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek| Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA Glavni projektant
= _CMNl A DDNAIEVT Zelj i ivni k.¢. 1250/1, k.o. Koprivni ipl.i
= JULHR r RUJ = Zeljka Selingera 1, Koprivnica €. 1250/1, k.o. Koprivnica lvan Kapov, dipl.ing.arh.
e HRVATSKA | Projektni management za solormu . o .
i fotanaponsku tehnologiju Projektant Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 6. KATA
HR 21000 Split, Cesta Mira 16 Kristijan Covi¢, mag.ing.el. o
www.solarprojekt.hr : F Faza projekta Z0P 09/18 Knjiga
info@solarprojekt.hr {‘é’ ~(RTST§JAN dowvié
tel/fax: 021/655-117 i _’_ﬂ_l_ ‘ GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE TD Nierilo
Suradnik vsa A" ?-/ 07/18 ! 1:150
. . E2e7: _CMESTPNTINZENJER Vrsta projekta
Boris Tudor, ing.el. EKTROTEHNIKE re! . Datum List
Damir Boti¢, bacc.ing.el. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 8-l




ker. plocice

292m2

SOBA
linoleum
13.44 m2

STUBISTE

ke, p!cf":i/Oe/“n
711 Ui 2

L ]

SOBA

linoleum
12.39 m2

e +19,80

linoleum
5.11m2

-}
PREGLED SPREMISTE
linoleum ker. plogice
16.00m2 467 m2
150cF10,80
v L . SANITARIJE
£19,80 /// kezrglocg,e KUPAONICA
. z +19,80 Q — Asm Kker. plogice
3 2.98 m2
Ron 220 Yt e '
(R pT 5 PROYE by 4120
linoldum = fi 3.25m2
7.92 m2
+19,80 - ‘ _ _
/ I}
1 P=85cm
Iy
KOMPRA /| KOMOR Ir KUPAGNICA SOBA SOBA
ker. plotice ker. plocice: k . ZATV. LOPA N i +19,80 ‘
L. plodi p " LIBECN|K PREGLED SESTRA SPREMISTE [ P ker. plodice linoleum 6 4 linoleum
{96 m2 085mg ligleusn linoleum finofeyrm linoleum er. plodiee 3.66m2 8.66 m2 17.68 m2
7 N 6.93 m2
829 me 15.58 m2 Shan 770m2 B0 +19.80
ik +15.80 -:%Yfiio Q»wa,so T80 S
S 3 N 5
. It 3 11 . =
STUBISTE
HODNIK kamenep’l | KUPAONIEA \
k I 21.03m2 HODNIK finoleum Ker. plocice 3
E 1?;?: ,-2 m “H kamene pl. 1.71m2 249 m2 =1 T +19 80
m. ™ s
63.55 m2 4@*
z 419,80 £[e = ‘ " m /
gle g L ) L - o o
EE E _l\‘
1
3
‘ SOBA SOBA SOBA SOBA ‘ plodicd
s ] ) linoleum linoleum linoleum linoleum 1:;
ge CAiN“* K‘l{“'NJ’* 12.23m2 12.23m2 24.84m2 270 m2
I et plogice 11980 19,80 +19.80 QL%O
e e ; i &[3
9:32 m2 1 e
@ K y \ // \\ T
Yopilit P=850m \ P=850m / \ / \ / \ g 2
1 L =1 b
i = } i et | i et | A
| | |
SANITARIJE
ker. plocice
4 1’; m2 KUPAONICA KUPAONICA KUPAONICA
ker. plocice ker. plocice ker. plocice
5.11m2 5.11m2 5.11m2
j DNENVNEBORAYAK, °
lingleum S §
DNEVNI BORAVAK QL%O 1354 m2 S 2
' =
linoleum 2 +19,80 a3
16.67 m2 =
: +10.80
HODNIK
0 kamenepl.
. 62.42.m2
SPREMISTE:
linoleum L / _—
6.93 m2
SOBA KUPAONICA
. ker. plocice
linoleum
25.00 m2 5.11m2
+19,80 <z
SESTRA %
H
linoleum 1
977 m /
KOMORA
¢ +19,80 =~inoleum
p= 205 tm 1.2 m2
e g g g g g
o0
(=]}
e ZATV;LOPA, ¥
% kerzplocice
Soorem o
s
P=205 6y d = —
SOBA KUPAON}CA
ker. ploice
SANITARIJE linoleum 51 m2
ker. plodice 2478 m2 m
3.92m2 19,80 ~
KUPAONICA Q
lifdleum
9:86 m2
+19,80
bt
IZ0LACIJA SOBA
linoleum linoleum
| 12.21m2
: 2 +19.80
KUPAONICA H KUPAONICA

Narugitelj Opéa bolnica Dr. Tomislav Bardek
Zeljka Selingera 1, Koprivnica

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA

k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Glavni projektant
Ivan Kapov, dipl.ing.arh.

—_CnNI1 A R DRAII:II'I‘
—— A N ) MMUYUJENI
e projektni management za solamu
HRVATSKA e . —a
HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
info@solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117
Suradnik

Boris Tudor, ing.el.
Damir Boti¢, bacc.ing.el.

Projektant
Kristijan Covi¢, mag.ing.el.

 KRISTLIAN EOVIC
—mag.iag.el.

27 CMERETRNTIRZENJER

EXTROTEHMNIKE

//‘”’

Sadrzaj POSTOJECE STANJE - RASVJETA 6. KATA
Faza projekta Zop 09/18 Knjiga
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE = erio
07/18 ! 1:150
Vrsta projekta -
. Datum List
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ozujak, 2018 &l




+23,40

% +23,40

KOMUNIKACIJA
cementna glazura

3.20 m2

+2340
+23:40

- betonska kocke ... 6,00cm
- zraéni prostor + distanceri ..
+ TPO membrana

+ kamena vuna ... 24,00 cm

+ parna brana

.4,00cm

+ betonska podloga u padu ... min 5,00cn|
+ armiranobetonska plo¢a ... 20,00cm

% +23 4

ELEKTROTEHNIKE

Damir Boti¢, bacc.ing.el.

+234
C e o oo e oo e oo eTem
ATKRIVENO (B0 3 550 5
200 83 kgggn’i”; 200 23,50
= . +
540 540 @7
| 9.52 m2
| |
SRS <
NN &
I HIH STUBISTE
I | kamene pl.
|l 18.32 m2
23%),*4‘ ] —
***** =1 11
puaRNicA | 1] £lg L1
Ntna glazura | ? ; \g )
87m2 I [ S | =
iy A ]
i M M M
5| E
1
4
kopilit
SIS
i! +23,50
+23 50 PROHODNA TERASA - NENATKRIVENO
@7 betonske ploce
108.93 m2
S
Q& &
+ B
Investitor OPCA BOLNICA Faza projekta GLAVNI PROJEKT
— SGLAR P 0} E KT Zeljka Selingera 1, K9privnica ENERGETSKE OBNOVE
. HRYATSKA projektni menegement 2o solamu | Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGR. | Vrsta projekta
k.&. 1250/1, k.o0. Koprivnica ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
HR 21000 Split, Cesta Mira 16 Sadrzaj i
www.solarprojekt.hr POSTOJECE STANJE - RASVJETA 7. KATA
tel/fax: 021/655-117
Projektant Glavni projektant Z0P 09/18 Mapa 3
istii i i | K ipl.ing.arh.
Krlstl!?n CQVLC, mag.ing.el. van Kapov, dipl.ing.ar ™ Mjerilo
&5 8 gRisTUAN Soné . 07/18 1:100
—mgiagel, Suradnik
Frem1 CUAETEATTRIENIER Boris Tudor, ing.el. Datum List

ozujak, 2018.




+26,65

oo

Do oo oo oo

i! +26,50

+28,45

odvadna tocka

i! +26,50
100 oF
Tw\

oo oo oo o e e e e e

STROJARNICA
cementna glazura :::::::::J
59.81 m2 |

I +27,30

LT 7979999999937 71

i

| N N N g Y O A S A ) ) A i

—_&nl AR BDBDAIEUT
— A T !;.«-v‘:',}ml
7 HRVATSKA | bl s

HR 21000 Split, Cesta Mira 16
www.solarprojekt.hr
tel/fax: 021/655-117

Investitor OPCA BOLNICA

Zeljka Selingera 1, Koprivnica

GLAVNI PROJEKT
ENERGETSKE OBNOVE

Faza projekta

Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGR.
k.€. 1250/1, k.o. Koprivnica

Vrsta projekta

Sadrzaj

POSTOJECE STANJE - RASVJETA 8. KATA

Projektant
Kristijan Covié, mag.ing.el.
&B STUAN EOVIE

EKTROTEHNIKE

Glavni projektant

lvan Kapov, dipl.ing.arh.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Suradnik
Boris Tudor, ing.el.

Damir Boti¢, bacc.ing.el.

ZOP Mapa
09/18 3
Mjerilo
07/18 1:100
Datum List
ozujak, 2018. 10




si® 139|Sv jet. ugr. Relo-RDES-O 190 LED 21W 2000 840 ET VW IP44 AW W

2@ 6[Svjet. ugr. Relo-RDES-O 230 LED 31w 3000 840 ET VW IP44 31 w| 186 W

g 16[Sv jet. nadgr. TYTAN LED 1450 mm 5500 (m IP66 840 (35W)> IP66IKO9 38 W| 608 W
R 56|Sv jet. nadgr. TYTAN LED 1150 mm 9000 lm IP66 840 (56W> IP66IK0S 60 W| 3360 W
& 49|Sv jet. nadgr. VECTOR LED EVO 1165mm S050lm PRM 840 (37W> IP40IK02 41 w| 1994 W
5@ 14[Sv jet. nadgr. CAMEA LED EVO 10W 4000K 1040im IP441K10 2w 164 W

7@ 589|Sv_jet. nadgr. CAMEA LED EVO 20W 4000K 2100lm IP44IK10 23 W|13488 W

] 196|Sv jet. ugr. COMPACT LED EVO P 3550lm PRM 840 (24W)> IP44IK07 25 W| 4900 W
e 106|Sv jet. ugr. COMPACT LED EVO P 4550lm PRM 840 (32W> IP44IK07 33 W| 3498 W
e 31[Svjet. ugr. COMPACT LED EVO P S5750lm PRM 840 (42W> IP44IK07 43 W| 1333 W
e 15/Svjet. ugr. COMPACT LED EVO P 6550lm PRM 840 (S52W> IP44IK07 53 W| 795 W
b 218|Svjet. ugr. COMPACT LED EVO P 2950lm PLX 840 (24W> senzor IP44IK07 26 W| 5559 W
ol 20|Svjet. ugr. COMPACT LED EVO P 2950lm PLX 840 (P4W> IP20IK07 26 W| 510 W
| 475|Sv jet. nadgr. COMPACT LED EVO N 2950im PLX 840 (24W> IP20IK07 26 W| 12113 W
AL 109|Sv jet. nadgr. COMPACT LED EVO N 3800lm PLX 840 (32W> IP20IK07 34 W| 3652 W
ALl 72|Sv jet. nadgr. COMPACT LED EVO N 3550lm PRM 840 (24W> IP20IK07 26 W| 1836 W
A 138|Sv jet. nadgr. COMPACT LED EVO N 4550lm PRM 840 (32W> IP20IK07 34 W| 4623 W
AL 102|Sv jet. nadgr. COMPACT LED EVO N S750lm PRM 840 (42W> IP20IK07 43 W| 4386 W
ol 1] 38|Svjet. nadgr. COMPACT LED EVO N 6550lm PRM 840 (52W) IP20IK07 53 W| 2014 W
> 69|Sv jet. nadgr. RUBIN CLEAN LED 27W 3900LM MICRO-PRM SH E 840 IP6S 27 W| 1863 W
. 2|Svjet. nadgr. RUBIN CLEAN LED 36W S200LM MICRO-PRM SH E 840 IP65S 36 W 72w
Pl 2|Protueksplozivha hadgradna sv jetil jka PSF 28 LED-1 26W IP66IK08 28 W 56 W

Total system load = 69928 W
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Rekuperator proizvod UTEK,

tip CRHE-H 2300

Masa: 280 kg

Dimenzije: 2.180 x 1.640 x 495 mm
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= Razdjelnik elektricne instalacije

Ventilokonvektor podstropne izvedbe

@ Ventilokonvektor kazetne izvedbe

Rekuperatori i ventilkonkvektori napajaju se iz postojecih razvodnih ormara
kabelima NYM-J 3x2,5mm2. Kabeli se vode u instalacijskim PVC cijevima i

—— Kabel NYM-J 3x2,5mma2 u instalacijskoj cijevi ili kanalu kao "RHOSS" kao "RHOSS"
) tip: YARDY- | EV3 IXP 24 tip: DIVA- 1 2T 30 kanalima s poklopcem po zidovima i stropovima, odnosno unutar spustenog
@ ?e'g’gargtﬁ'rnggg‘“’d UTEK, Qhl=0,81 - 2,25 kKW Qhl= 1,84 - 2,75 kKW stropa, vodeéi raduna o minimalnim udaljenostima i krizanjima s drugim
a Vasa: 280 ka '\QAgr= Oﬁﬁk' 259 kw 89'= 5%2025;335443‘;\:]‘/ instalacijama. Trase uskladiti na terenu s izvodagem strojarskih instalacija. Na
. asa: r= - m v I . . v . v
Dimenzije: 2.180 x 1.640 x 495 mm El'energija?%w/ 1~50Hz / 230V Mzsa: 22 kg pocetku vodg u RO ugr'adltl a_utomatskl osigurac 1P 16A_ C Pretho_dno jos
V= 1.350m/h Dimenzije: 550 x 545 x 212 mm El.energija: 16W / 1~50Hz / 230V jednom provjeriti moguénost izvedbe napajanja iz postojeceg razdjelnog ormara.
Dp= 540 Pa Dimenzije jedinice: 575 x 575 x 275 mm Povezivanje temperaturnih senzora i daljinskih upravljaca sa ventilkonvektorima
El.energija: 1~50Hz/230V/5,70A Dimenzije panela: 670 x 670 x 67 mm izvesti signalnim kabelom 2x1mm2 ili drugim odgovarajué¢im, prema uputama
proizvodaca. Pozicije prema strojarskom projektu, uskladiti sa isporu¢iocem
opreme.
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Rekuperator proizvod UTEK, Rekuperatori i ventilkonkvektori napajaju se iz HRVATSKA ?;:,;::mmmmﬁ;umlamu
STUBISTE k:,:EnNeI: tip CRHE-H 2300 postojeéih razvodnih ormara kabelima NYM-J .
Kamene p. s552m - "é'.asa: 2i.89 ;9180 1,640 x 495 rm 3x2,5mm2. Kabeli se vode u instalacijskim PVC SJEDISTE: Cesta mira 16, 21000 Split
12.24m2 260 b el cijevima i kanalima s poklopcem po zidovima i URED: Poljicka cesta 51, 21000 Split
-| Dp= 540 Pa stropovima, odnosno unutar spustenog stropa, vodeci www.solarprojekt.hr | info@solarprojekt.hr
El.energija: 1~50Hz / 230V /5,70 A rauna o minimalnim udaljenostima i krizanjima s Tel/fax: +385 21 655 117
== drugim instalacijama. Trase uskladiti na terenu s TD.] 07/18
———————— izvodacem strojarskih instalacija.
| 0 Odsisna resetka, kao Klimaoprema Narucitelj /| oPCABOLNICA ,DR. TOMISL/A\V FARDEK
270 tip OAH 13L, dim: 325 x 125 mm Na pocetku voda u RO ugraditi automatski osiguraé Investitor:| Zelika Selingera 1, 48 000 Koprivnica
- V=250 m“/h 1P 16A C. Prethodno jo$ jednom provjeriti moguénost
izvedbe napajanja iz postoje¢eg razdjelnog ormara. ]
Odsisna resetka, kao Klimaoprema Gradevina CENTRALNA BOLNICKA ZGRADA
petgsem tip OAH 1L, dim: 225 x 125 mm . . . . " .
i . e wstaicie | | sawmanue - V15w Povezivanje temperaturnih senzora i daljinskih
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izvodagem strojarskih instalacija T49mz o plocice || L1 RAoAONCE | 6
. Do oo T 60 200880 \ linoleum = 1
Fﬁlﬁ”ﬂiﬁ i || 2895m2
v i, . . v — ; | T
Na pocetku voda u RO ugraditi automatski osigurac e - o £
v n e . er. plocice
1P 16A C. Prethodno jo$ jednom provjeriti mogu¢nost 66’; o / -Hageezo |3 o2l
izvedbe napajanja iz postojeceg razdjelnog ormara. D S A i @
i B M B . v ala Bl m ORP.
80 | g2 2100
Povezivanje temperaturnih senzora i daljinskih 155 “praongrIb= {1 =
upravljaga sa ventilkonvektorima izvesti signalnim ]| fer plodie SE 3 vz | e
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